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BADANIA

SPRAWOZDANIE Z BADAN Nr 7670/2016 z dnia 2016-12-28

WPELYNELELO

1. Nazwa i adres zleceniodawcy: GMINA GRUTA 7GKiM GRUTA
GRUTA 244
86-330 MELNO 70 16 G% 33 ’ /6
3 3 7
2. Migjsce/Punkt pobrania/opis probki : SUW GRUTA, WODA UZDATNIONA Ldz .{ e///"g“/'/ :
3. Badany obiekt: Woda
4. Data pobrania, godzina / dostarczenia: 2016-12-08 /2016-12-08
5. Data przyjecia do badania-data wykonania badania: 2016-12-08 /2016-12-28
6. Zlecenie nr: 5172/12/2016
7. Kod probki: 7670/WB/12/2016
8. Probki pobrane przez:  Pracownik Laboratorium,Przemyslaw Saucha zgodnie z PN-EN ISO 19458:2007 (A),
PN-ISO 5667-5:2003 (A)
9. Stan dostarczonej probki: Prawidlowy
10. Numer protokotu pobrania: 61/12/2016
Niepewn Obju
Lp. Badany parametr/wskaznik Metody badawcze Jedn. miary Wynik badania w&e,, 0 DZW ¥ $nien
ia”
1 Mangan PN-92 C-04590/02% pg/l >1000° - 50 A
Akccpluwallna przez A
2 | Barwa PN-EN ISO 7887:2012 p.7 mg/l Pt 15 AR IR ko
zmian
3 | Metnosé PN-EN ISO 7027:2003 p.6 NTU 13 £ 3 1 A
4 pH PN-EN ISO 10523:2012 - 7,1 wtemp 20,3°C |+ 0,2 6,5-9,5 A
5 Jon Amonowy PN-C-04576-04:1994 mg/l 2,74 + | 0,56 0,5 A
6 Zelazo PN-ISO 6332:2001 ng/l 1200 + 162 200 A
7 Indeks Nadmanganianowy PN-EN ISO 8467:2001 mg/l 02 4,0 =i 08 5,0 A
8 Twardos¢ ogolna CaCO3 PN- ISO 6059:1999 mg/l (CaCO3) 425 E= 94 60-500 A
9 Przewodnosc¢ el. wi. PN-EN 27888:1999 nS/em 951 wtemp 25°C | + 62 2500 A
PL-PB-12 Wydanie 02 z dnia A
10 Cyjanki wolne 15.05.2014r.na podstawie testu ng/l <10 -
kuwetowego Hach Lange Nr 315
Akccptowalpy przez A
11 Liczba progowa smaku (TFN) PN-EN 1622:2006 - * - l‘s}'fp“r;";:’(;fg:’v;gﬁz
zmian
Akceptowalpy przez A
12| Liczba progowa zapachu (TON) PN-EN 1622:2006 - <1 = | e
zmian
PL-PB-30 Wydanie 01 z . N
13 chlor wolny 31.05.2016r. mg/l 0,02 - 0,3

Autoryzuje Koordynator PLF/CH: E.Godziﬁsg?
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Miejskie Wodociagi i Oczyszczalnia Sp.z 0.0. w Grudzigdzu

Laboratorium Centralne
86-300 Grudziadz, ul. Curie - Sklodowskiej 10,
tel.(56) 4504913 fax. (56) 4504914 e-mail:laboratorium@mwio.pl

SPRAWOZDANIE Z BADAN Nr

7670/2016 z dnia 2016-12-28

NINIEJSZE SPRAWOZDANIE Z BADAN ZAWIERA WYNIKI BADAN OBJETE ZAKRESEM AKREDYTACJI ORAZ BADAN
NIEAKREDYTOWANYCH. WYNIKI SPOZA ZAKRESU AKREDYTACJI OZNACZONO ,,N”, WYNIKI AKREDYTOWANE "4”

Niepe Obja$
Lp. Badany parametr/wskaznik Metody badawcze Jedn. miary Wynik badania wnl?sé DZW ¥ nicﬂnia
1 Azotany PL'PB-ZIS Svgg (;zgii:r?Z 2 dnia mg/l 59 0,9 50 A
5 Azotyny. PL-PB-ZISS.V(\)/gg%nIi::B z dnia mg/l <0,05 ) 0.50/0,10 A
3 Bromiany PL-PB-Z]S 5\?)/;’ g%“lizfz z dnia ng/l <3 - 10 A
4 | Chlorki FLrFD2s Wycanis 12 2 dnia mg/| 86 12 250 a
5 | Fluorki PLPBeEs Wy o D2 tuia mg/l 0,36 0,05 15 "
6 |Potas PLARESS Platte 05 dluls g/l 3,15 041 . A
7 Siarczany PL-PB'ZIS 5,\?),5_%22)13192 2 gnja mg/l 51 5 250 &
8§ |sed B i 08 i mg/! a1 4 200 #
9 | chrom ogélny PN-EN ISO 15586:2005 g/l < - 50 A
10 | Glin PN-EN ISO 15586:2005 ng/l 9 3 200 A
11 | kadm PN-EN ISO 15586:2005 g/l <0,5 . 5 A
12 Miedz . PN-EN ISO 15586:2005 mg/l <0,005 - 2,0 A
13 | Nikiel . PN-EN ISO 15586:2005 ng/l 17 4 20 A
14 | Olow. PN-EN ISO 15586:2005 ng/l 3 1 10 A
15 Rigé . PL_PB—Ofg_\ggg%T;?S z dnia il <1,0 ) ) A

Obijasnienia:
'/ Dla badan fizyko-chemicznych oszacowano niepewnos¢ wyniku badania / pomiaru (dla k=2 przy 95%prawdopodobienstwie) obejmujace etap analityczny
wraz z pobraniem probki, gdy prébka zastala pobrana przez Pracownika Laboratorium (Probobiorcg) lub tylko etap analityczny, gdy probka zostala
dostarczona przez Zleceniodawce lub Pracownika MWiO.
%/ DZW- Dopuszczalne Zakresy Wartosci wg Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do
spozycia przez ludzi (Dz. U. poz. 1989/2015) W przypadku podania jednej wartosci dolna wartos¢ zakresu Wynosi zero

Warunek:[azotany]/50+[azotyny]/3 < 1, gdzie wartoéci w nawiasach kwadratowych oznaczaja: stezenie azotanéw (NOs) i azotynow (NO,) w mg/l.

Autoryzuje Koordynator PLI: Anna"Wolska

Va N 1
NS N A -

Stezenie azotyndw w wodzie uzdatnionej wprowadzonej do sieci wodociggowej lub innych urzadzen dystrybucji nie moze przekracza¢ wartosci 0,10 mg/I

3/A-metoda akredytowana zgodnie z zakresem akredytacji nr AB 680; N- metoda nieakredytowana; R-metoda referencyjna (dotyczy obszaru regulowanego prawnie);

W-norma wycofana przez Polski Komitet Normalizacyjny bez zastapienia.

Badanie - Liczba progowa zapachu/smaku-wykonano metodg parzysta, uproszczona, wyboru niewymuszonego przy liczbie oceniajacych min.3 osoby;

temperatura badania: (23+2)°C, precyzja badania min. 66 %;

Wynik badania: liczba progowa zapachu/smaku <1 nalezy interpretowaé jako brak zapachu/smaku (Akceptowalny przez konsumentow i bez nieprawidlowych zmian);

Wynik badania: liczba progowa zapachu/smaku >1 nalezy interpretowaé jako nieakceptowalny.

a-uzyskany wynik 1300 g/l nie jest objety zakresem akredytaciji
* nie wykonano oceny ze wzglgdu na obecnosé w wodzie substancji w stezeniach niebezpiecznych dla zdrowia

PL-PO-02/F-04
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Miejskie Wodociagi i Oczyszczalnia Sp.z 0.0. w Grudzigdzu

Laboratorium Centralne
86-300 Grudziagdz, ul. Curie - Sklodowskiej 10,

tel.(56) 4504913 fax. (56) 4504914 e-mail:laboratorium@mwio.pl

NINIEJSZE SPRAWOZDANIE Z BADAN ZAWIERA WYNIKI BADAN OBJETE ZAKRESEM AKREDYTACJI ORAZ BADAN
NIEAKREDYTOWANYCH. WYNIKI SPOZA ZAKRESU AKREDYTACJI OZNACZONO ,,N", WYNIKI AKREDYTOWANE "A”

SPRAWOZDANIE Z BADAN Nr

7670/2016 z dnia 2016-12-28

PL-PO-02/F-04

! ini Wynik Jednostka' | Niepew 3 -
Lp Badany parametr/wskazZnik Meioda badaweza badania 11086 2 NDW O:::;;Sjn
1 Bakterie grupy coli (metoda filtracji PN-EN ISO 9308- 0 jtk/100ml : 0 AR
membranowej) 1:2014-12
2 Enterokoki [paciorkowce kalowe] (metoda PN-EN ISO 7899- 0 jtk/100ml ; 0 AR
filtracji membranowej) 2:2004
3 Escherichia coli (nleto@a filtracji PN-EN ISO 9308-1: 0 jtk/100ml ) 0 AR
membranowej) 2014-12
Mikroorganizmy w 1 ml na agarze : ) bez
4 odzywczym w temp.22 st.C (metoda I;I;Izlil\;é(s)? 6 Jtk/Iml <3:13> nieprawidlowych A/R
plytkowa, posiew wglebny) ' zmian
Mikroorganizmy w 1 ml na agarze 1 )
5 odzywczym w temp.36 st.C (metoda Péz!zgliég? 1 jtk/Iml <0:4> - AR
plytkowa, posiew wglebny) ’

Autoryzuje Koordynator PLM: Dorota Kicerman
Objasnienia:
'/ liczba jednostek tworzacych kolonie w okreslonej objetosci probki odniesienia.
’/ Badania bakteriologicznego — przedzial ufnosci dla wyniku badania (przy 95% prawdopodobienstwie) wyznaczony na podstawie
PKN-ISO/TS 19036
3/ NDW — Najwyzsza Dopuszczalna Wartosé wg Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakosci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. poz. 1989/2015)

*/ A-metoda akredytowana zgodnie z zakresem akredytacji nr AB680; N- metoda nieakredytowana; R-metoda referencyjna (dotyczy obszaru
regulowanego prawnic);

Laboratorium moze wykonywa¢ badania wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi - zgodnie z  Ustawq z dnia 7 czerwea 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu
w wodg i zbiorowym odprowadzaniu Sciekdw. ( tekst jednolity Dz. U. z 2015, poz. 139), posiada zatwierdzenie Paristwowej Inspekcji Sanitarnej-DECYZJA
NR 96/N.HK/16 na badanie prébek wody przeznaczonej do spozycia.

Badania mikrobiologiczne wody sq wykonywane metodami referencyjnymi zgodnie z wymaganiami Rozporzqdzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada
2015r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. poz.1989/2015)

Oswiadczenie:

1. Wyniki badan odnoszg si¢ wylgcznie do badanego obiektu.

2 Bez pisemnej zgody Laboratorium sprawozdanie nie moze by¢ powielane inaczej jak tylko w calo$ci.

3. Klient ma prawo zlozenia skargi w terminie 14 dni od daty wykonania badania lub nadania sprawozdania z bada poczta

4. W przypadku dostarczenia prébek przez Zleceniodawcg Laboratorium nie ponosi odpowiedzialno$ci za pobranie i transport probek

5. W przypadku pobrania i dostarczenia prébek przez Zleceniodawce Laboratorium dokonuje opisu miejsca/punktu pobrania na podstawie informacji
uzyskanych od klienta. Laboratorium nie ponosi odpowiedzialnosci za wiarygodno$¢ tego opisu.

6. Laboratorium jest odpowiedzialne przed klientem za prace podwykonawcy, z wyjatkiem przypadku, kiedy podwykonawca zostat wskazany przez klienta lub organ stanowiacy

Ogodlna liczba stron Sprawozdania z badan: 3.
Rozdzielnik:

1. Zleceniodawca
2 .a/a.

Kietow 1}1;31?‘%bﬁ{?}&r1um:
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Saur Neptun Gdarisk S.A.; Wydziat Laboratorium
ul. Walowa 46; 80-858 Gdarnsk
(0-58) 301 30 91

:',/Q\\\ | =azama
I'/Hlll\‘\ - e
. 7 ) AB 216
Sprawozdanie z badan nr 2016/004572 z dnia 27-12-2016
Klient Miejskie Wodociggi i Oczyszczalnia sp. z Probka ogolna nr 2016/015238 2016017174
o.o.
Adres klienta ul. Mickiewicza 28/30 Obiekt badany probka wody
86-300 Grudzigdz Punkt poboru  Zlecenia
probka wody uzdatnionej nr 7670
Zlecenie nr 2016/02369 zdnia 9-12-2016 Probobiorca Zleceniodawca
zlecenie L.dz./7660/2016 Data poboru  8-12-2016 Data dostarczenia 9-12-2016
Stan probki dobry

Sprawozdanie zawiera wyniki badan akredytowanych (zakres akredytacji Nr AB 216) - oznakowane i nieakredytowanych - oznakowane O

Lp.| Nazwa parametru | Metoda badawcza | J.m. Wynik badania| Niepewnosc¢*) | NDZ *f)__jyngg_i_wi
iPrdbka nr 2016/042962 WWA (w) Termin badari 9-12-2016 - 16-12-2016 »_[i
Pobor probki : z , g
1 | Fluoranten SNG/PLIPB-18 w. 72 15.03 2013 |ng/l <2 | | E ]
2 | Benzo(a)piren SNG/PL/IPB-18 w 72 15032013 |ng/ <1 1
3 | Benzo(b)fluoranten SNG/PL/PB-18 w. 72 15032013 |ng/ C<1 ] i
4 | Benzo(ghi)perylen SNG/PUPB-18 w 72 15032013 |ng/ | <2 | | S ‘\
5 | Benzo(k)fluoranten SNG/PL/PB-18 w. 72 15.03 2013 |ng/l i <1 | | l
6 | Indeno (123-cd)piren SNG/PLIPB-18 w. 72 15032013 |ng/l <2 | | | i
7 | Suma WWA [bez fluorantenu i SNGIPL/PB-18w 7z 15032013 |ng/ | <2 | L= !
benzo(a)pirenu] , o
3 Autoryzowal Buretta Maria - i
%Prébka nr 2016/042963 Mikroczyszczenia MP Termin badar 9-12-2016 - 15-12-2016 B
| Pobér probki E i g |
! 1| Chloroform (trichlorometan) PN-EN ISO 15380.2008 ug/l | <0.5 ! f i
| 2| Dibromochlorometan PN-EN ISO 15580 2008 ugh | <0,1 L= I
i 3| Bromodichlorometan PN-EN I1SO 15380 2008 lugn | <0,1 i | = |
| 4| Bromoform (tribromometan) PN-EN ISO 15580 2008 ugs! J <0,1 | I !
i 5| Suma THM (chloroform, Z obliczen ugli | <0,5 | ! [ |
i bromodichlorometan. dibromochiorometan, l
| bromoform) |
|6 | Czterochlorek wegla PN-EN (SO 15380 2008 lugn <0,05 | | | |
Il_711.2-dichloroetan PN-EN ISO 15680 2008 lugn i <0.1 n | i
i8] Trichloroeten PN-EN 1SO 15580 2008 ug/t | <0,1 | @ |
9 | Tetrachloroeten PN-EN SO 155802008 ug <0,1 | {
| 10 Trichloroeten | terachloroeten (suma) Z obliczen ug/ <0,1 ] i
11 | Benzen PN-EN 1SQ 15580 2008 ug/ <0,1! | S
12| Chlorek winylu | PN-EN 1SO 15580 2008 lugn <0,1 | | = It
| - Autoryzowal Rawa-Adkonis Magdatena
1
lgP/Obka nr 2016/042964 Pestycydy chloroorg. Termin badan 9-12-2016 - 21-12-2016 i
f Pobor probki | | B o |
| 11 Heksachlorobenzen SNG/PL/PB-19 w. 10 z 04 04,2018 |ug/ | <0,005 | | ]
2 | alfa-HCH SNG/PL/PB-18 w 10 z 04.04 2016 |ug/ | <0,005 | i i
3| beta-HCH SNG/PLIPB-1S w10z 04 04.2016 |ug/ | <0,005 | EI
| 4| gamma-HCH (lindan) | SNGIPLIPB-18 w 10z 04.04 2016 |ug/ | <0,005 | i
i 5| delta-HCH | SNGIPUPB-19 w102 04.04 2018 g/ | <0,005 i
| 6| Heptachlor SNG/PL/PB-19 w. 10 z 04.04 2016 |ug/l | <0,005 | | =@
| 7| Epoksyd heptachloru SNGI/PUPB-19 w. 10 z 04 04 2016 |ug/ i <0,005
| 8| Endryna SNGIPLIPB-19 w 10z 04 04 2016 |ug/ | <0.,005
g | Aldryna SNG/PL/PB-19 w. 10 2 04.04.2016 |ug/ <0,005 |
10 | Dieldryna SNGIPL/PB-19 w 10z 04.04 2015 |ug/ <0,005 |
11 | alfa-Endosulfan SNG/PL/IPB-1Sw 10z 04 04 2015 |ug/ <0,005 | | ]
12 | beta-Endosulfan SNG/PLIPB-1S w 10z 04.04 2016 | ug/l <0,005 | ‘:
/131 p.p-DDD SNGIPLIPB-18 w 1020404 2016 |ug/ , <0,005 ‘ =
il 14| p,p'-DDE SNG/PLIPB-19w 10z 04.04 2016 |ug/ [ <0.005 | h
i 15! p,p-DDT SNGIPLIPB-1S w 107 04.04 2016 | ug/ | <0,005 | i
16 | p.p'-DMDT (metoksychlor) SNG/PL/PB-19 w 10z 04.04 2016 |ug/ ! <0,005 | i i
17 | lzodryna SNG/PUPB-19 w 10z 04.04.2016 |ug/ | <0,005 | I =® I
| 18| Aldehyd endryny SNGIPUPB-19 w. 10 z 04 04 2016 |ug/ | <0,005 | i
19 | Siarczan endosulfanu SNG/PLIPB-19 w. 10 z C4.04 2016 |ug/l <0,005 =@
| 20| Pentachlorobenzen | SNGIPLIPB-19w 10204 04 2015 |ugn <0,005 | ' |

Autoryzowal Buretta Maria i
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Saur Neptun Gdansk S.A. Strona 2
Wydziat Laboratorium

Sprawozdanie z badan nr 2016/004572  z dnia 27-12-2016

ILp.] Nazwa parametru | Metoda badawcza | J.m. \Wynik badania| Niepewnosé*) | NDZ **) \Uwagi ||
™ . — |
PProbka nr 2016/042965 Suma pestycydow A Termin badarn 9-12-2016 - 21-12-2016 ‘4
| Pohor probki ? ; o |
1| Suma pestycydow A | Z obliczen lugn | <0,005 | | oo
{ _ “7 _Autoryzowal Burelta Maria
|Probka nr 2016/042966 ) specjalny - _____Termin badar 9-12-2016 - 16-12-2016
Pobdr probki [ L - o
1| Antymon | SNGiPLPB-17TwW2 2 Img/ <0,001 | [ i
A dn 30.04 2015 |
3| Bor. PN-EN ISO 118852008 {mgn | 0,10 |+-0,01 i | j
4| Selen PN-ISO 5965 2001 I mai | <0,001 | | |
| 5| Arsen PN-EN ISO 15586:2005 |mgn i <0,003 | | | E

Autoryzowal Krzaczkowski Krzysztof

‘) Badania fizyko-chemiczne - niepewnosé rozszerzona (k=2; przy 95% prawdopodobieristwie); obejmuje postepowanie z probka od momentu
poboru az do uzyskania wyniku badania wéwczas, gdy probka byta pobierana przez pracownika Laboratorium lub tylko postepowanie z probka
w Laboratorium, gdy probka byfa dostarczona przez Zleceniodawce.

Badania mikrobiologiczne - przedziat ufnosci dia wyniku badania (przy 95% prawdopodobieristwie) wyznaczony na podstawie
normy PN-EN 1SO 8199:2010 (NPL) lub PKN-ISO/TS 19036 (pozostafe metody).

Laboratorium zgodnie z Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i odprowadzeniu Sciekow (t.j.: Dz.U. 2015, poz. 139 z p6zn. zm. )
moze wykonywac badania wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi,
Decyzja PPIS zatwierdzajaca system zarzadzania - SE.HK-30/4710/2L.ab/138/BZ/16 z dn. 29.02.2016.

**) NDZ - najwyzsza dopuszczalna zawarto$é badanego parametru zgodnie z odpowiednimi wymogami prawnymi okreslonymi w nizej wymienionych
przepisach.

1) Badania wody do spozycia wykonywane sa metodami zgodnie z wymaganiami Rozp. Ministra Zdrowia z dn. 13.11.2015 r. (Dz.U. 2015.1989)
w sprawie wymagar dotyczacych jakosci wody przeznaczonej do Spozycia przez ludzi.
2) Badania komunalnyci osadéw $ciekowych wykonywane sg metodami zgodnie z wymaganiami Rozp. Ministra Srodowiska (Dz.U. 2015, poz. 257).
3) Badania sciekow wykonywane sg metodami referencyjnymi zgodnie z wymaganiami Rozporzgdzenia Ministra Srodowiska (Dz.U. 2014, poz. 1800);
w przypadku metod oznakowanych "R" badania wykonywane sa metodami rownowaznymi metodzie referencyjnej (Prawo Ochrony Srodowiska -
Art. 12, Dz.U. Nr 2013, poz. 1232 tj. z pézn. zmianami): oznakowane “(-)" - wykonywane sg metoda inna, niz referencyjna.
4) Badania wody w kapieliskach i miejscach do kapieli wykonywane sg metodami referencyjnymi zgodnie z wymaganiami Rozporzadzenia Ministra
Zdrowia z dnia 8.04.2011 w sprawie nadzoru nad Jjakoscig wody w kapieliskach i miejscu wykorzystywanym do kapieli (Dz.U. 2011 Nr 86, poz. 478).
5) Badania wody na pfywalniach wykonywane sa metodami referencyjnymi zgodnie z wymaganiami Rozporzadzenia Ministra Zdrowia
zdnia 9.11.2015 w sprawie wymagan, jakim powinna odpowiadac woda na pfywalniach (Dz.U. 2015, poz. 2016).

Oswiadczenie:
- Wyniki badania odnosza sie wytacznie do badanego obiektu.
- Bez pisemnej zgody laboratorium sprawozdanie nie moze byc powielane inaczej, jak tylko w cafosci.
- W przypadku, gdy badana probka zostata pobrana i/lub dostarczona przez Zleceniodawce, opis miejsca pobrania sporzadzono

na podstawie informacji uzyskanych od Zleceniodawcy. Laboratorium nie ponosi odpowiedzialnosci za wiarygodnosc tego opisu.
- Klient ma prawo do skiadania skargi/reklamacji na zawarto$é Sprawozdania z badari w terminie do 14 dni od dnia Jego otrzymania.
taczna ilos¢ stron sprawozdania - 2

Kierownik Laberatorium
I

Stangfét Irena
Rozdzielnik: Zleceniodawca; ala '
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