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%) NINIEISZE SPRAWOZDANIE Z BADAN ZAWIERA WYNIKI BADAN oBJME%% ¥ MHMEBI&}W

NIEAKREDYTOWANYCH. WYNIKI SPOZA ZAKRESU AKREDYTACII OZNACZONG DYTOWANE "A
AR RO SPRAWOZDANIE Z BADAN Nr 0288/2017 z dnia 2017-01-20
1. Nazwa i adres zleceniodawcy: GMINA GRUTA
GRUTA 244

86-330 MELNO

2. Miejsce/Punkt pobrania/opis probki : SUW MELNO, WODA UZDATNIONA
3. Badany obiekt: Woda
4. Data pobrania, godzina / dostarczenia: 2017-01-18 /2017-01-18
5. Data przyjecia do badania-data wykonania badania: 2017-01-18 /2017-01-20
6. Zlecenie nr: 175/1/2017
7. Kod probki: 0288/W/01/2017
8. Probki pobrane przez:  Pracownik Laboratorium,Przemyslaw Saucha zgodnie z PN-ISO 5667-5:2003 (A)
9. Stan dostarczonej probki: Prawidlowy
10. Numer protokotu pobrania: 69/1/2017
. . . . Niepewno v Ot."ia
Lp. Badany parametr/wskaZnik Metody badawcze Jedn. miary Wynik badania g6 v DZW sin;e“n
1 |Jon Amonowy PN-C-04576-04:1994 mg/l 0,22 £ 005 0,50 A
Autoryzuje Koordynator PLF/CH: E.Godzinska
ey

'/ Dla badan fizyko-chemicznych oszacowano niepewnosé wyniku badania / pomiaru (dla k=2 przy 95%prawdopodobienstwie) obejmujace etap analityczny wréz z pobraniém
probki, gdy probka zastala pobrana przez Pracownika Laboratorium (Prébobiorcg) lub tylko etap analityczny, gdy prébka zostala dostarczona przez Zleceniodawcg lub

Pracownika MWiO,

!/ DZW- Dopuszczalne Zakresy Wartoéci wg Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U.

poz. 1989/2015) W przypadku podania jednej wartosci dolna warto$¢ zakresu wynosi zero
Warunek:[azotany]/50+[azotyny]/3 < 1, gdzie wartosci w nawiasach kwadratowych oznaczaja: st¢zenie azotanéw (NOs) i azotynow (NO;) w mg/l.
Stezenie azotynéw w wodzie uzdatnionej wprowadzonej do sieci wodociggowej lub innych urzadzen dystrybucji nie moze przekracza¢ wartosci 0,10 mg/1

%/A-metoda akredytowana zgodnie z zakresem akredytacji nr AB 680; N- metoda nicakredytowana, R-metoda referencyjna (dotyczy obszaru regulowanego prawnie); W-norma

wycofana przez Polski Komitet Normalizacyjny bez zastapienia.

Laboratorium mote wykonywad badania wody przeznaczonej do spoiycia przez ludzi - zgodnie z Ustawq z dnia 7 czerwea 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu

w wodg i zbiorowym odprowadzaniu Sciekdw. ( tekst jednolity Dz. U. z 2015, poz. 139), posiada zatwierdzenie Paristwowej Inspekcji Sanitarnej-DECYZJA

NR 96/N.HK/16 na badanie prébek wody przeznaczonej do spozycia.

Oswiadczenie:

1. Wyniki badan odnosza si¢ wylacznie do badanego obiektu.

2 Bez pisemnej zgody Laboratorium sprawozdanie nie moze by¢ powielane inaczej jak tylko w calosei.

3. Klient ma prawo zlozenia skargi w terminie 14 dni od daty wykonania badania lub nadania sprawozdania z badan poczta

4. W przypadku dostarczenia probek przez Zleceniodaweg Laboratorium nie ponosi odpowiedzialno$ci za pobranie i transport probek

5. W przypadku pobrania i dostarczenia probek przez Zleceniodaweg Laboratorium dokonuje opisu miejsca/punktu pobrania na podstawie informacji

uzyskanych od klienta. Laboratorium nie ponosi odpowiedzialnosci za wiarygodnosé tego opisu.

6. Laboratorium jest odpowiedzialne przed klientem za pracg podwykonawcy, z wyjatkiem przypadku, kiedy podwykonawca zostal wskazany przez klienta lub organ stanowiacy

Ogolna liczba stron Sprawozdania z badan: 1.

Rozdzielnik:
1. Zleceniodawca
2 .a/a. .
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% NINIEISZE SPRAWOZDANIE Z BADAN ZAWIERA WYNIKI BADAN OBJETE Z. mm@&ﬁr AR
NIEAKREDYTOWANYCH. WYNIKI SPOZA ZAKRESU AKREDYTACJI OZNACZOME: g A h'(,mmk‘m-.. 2813
ARSO SPRAWOZDANIE Z BADAN Nr 0289/2017 z dnia 2017-01-20
1. Nazwa i adres zleceniodawcy: GMINA GRUTA
GRUTA 244

86-330 MELNO

2. Miejsce/Punkt pobrania/opis prébki : SIEC WODOCIAGOWA ZDIZ MELNO, BIURO, WODA UZDATNIONA
3. Badany obiekt: Woda
4. Data pobrania, godzina / dostarczenia: 2017-01-18 /2017-01-18
5. Data przyjecia do badania-data wykonania badania: 2017-01-18 / 2017-01-20
6. Zlecenie nr: 175/1/2017
7. Kod probki: 0289/W/01/2017
8. Probki pobrane przez:  Pracownik Laboratorium,Przemystaw Saucha zgodnie z PN-ISO 5667-5:2003 (A)
9. Stan dostarczonej probki: Prawidlowy
10. Numer protokotu pobrania: 69/1/2017
. . " . Niepewno 2 Ol.}j
Lp. Badany parametr/wskaznik Metody badawcze Jedn. miary Wynik badania sV DZW Si“g:?’n
1 Jon Amonowy PN-C-04576-04:1994 mg/l 0,39 + 1 0,08 0,50 A
Autoryzuje Koordynator PLF/CH: E.Godzinska
Objasnienia: 2

'/ Dla badan fizyko-chemicznych oszacowano niepewnosé¢ wyniku badania / pomiaru (dla k=2 przy 95%prawdopodobienstwie) obejmujace etap analityczny/wraz z pobrahiem
probki, gdy probka zastala pobrana przez Pracownika Laboratorium (Probobiorcg) lub tylko etap analityczny, gdy probka zostala dostarczona przez Zleceniodawee lub
Pracownika MWiO.
¥/ DZW- Dopuszczalne Zakresy Wartosci wg Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U.
poz. 1989/2015) W przypadku podania jednej wartosci dolna warto$¢ zakresu wynosi zero
Warunek:[azotany]/50+[azotyny]/3 < 1, gdzie wartosci w nawiasach kwadratowych oznaczajy: stgzenie azotanow (NOs) | azotyndw (NOz) w mg/l.
Stezenie azotynoéw w wodzie uzdatnionej wprowadzonej do sieci wodociggowej lub innych urzadzen dystrybucji nie moze przekraczaé wartosci 0,10 mg/l
*/A-metoda akredytowana zgodnie z zakresem akredytacji nr AB 680; N- metoda nieakredytowana, R-metoda referencyjna (dotyczy obszaru regulowanego prawnie); W-norma
wycofana przez Polski Komitet Normalizacyjny bez zastapienia.

Laboratorium mote wykenywad badania wody przeznaczonej do spoiycia przez ludzi - zgodnie z  Ustawgq z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu
w wodg i zbiorowym odprowadzaniu $ciekow. ( tekst jednolity Dz. U, z 2015 , poz. 139), posiada zatwierdzenie Paristwowej Inspekcji Sanitarnej-DECYZJA
NR 96/N.HK/16 na badanie probek wody przeznaczonej do spotycia.

Oswiadczenie:

1. Wyniki badan odnoszg si¢ wylacznie do badanego obiektu.

2 Bez pisemnej zgody Laboratorium sprawozdanie nie moze by¢ powielane inaczej jak tylko w calosci.

3. Klient ma prawo zlozenia skargi w terminie 14 dni od daty wykonania badania lub nadania sprawozdania z badan poczta

4. W przypadku dostarczenia probek przez Zleceniodawcg Laboratorium nie ponosi odpowiedzialnosci za pobranie i transport probek

5. W przypadku pobrania i dostarczenia probek przez Zleceniodawcg Laboratorium dokonuje opisu miejsca/punktu pobrania na podstawie informacji
uzyskanych od klienta. Laboratorium nie ponosi odpowiedzialnosci za wiarygodno$é tego opisu.

6. Laboratorium jest odpowiedzialne przed klientem za pracg podwykonawcy, z wyjatkiem przypadku, kiedy podwykonawca zostal wskazany przez klienta lub organ stanowiacy

Ogolna liczba stron Sprawozdania z badan: 1.

Rozdzielnik:
I. Zleceniodawca
2 a/a,
Kierownik [aboratorium:
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Laboratorium Centralne il duWS'ﬂE“ 10
P[:A 86-300 Grudziadz, ul‘.J Curie - Sktodowskiej 10, #6-300 GRUDZIADZ, ul. Curie- S‘wgqum i
P Cortaom tel (56) 4504913 fax. (56) 4504914 e-mail:laboratorium@mwio pl 1el. 66 4504813, fax 5?(‘2!\‘ g TP
\ | QCZYSZCZALS
% NINIEJSZE SPRAWOZDANIE Z BADAN ZAWIERA WYNIKI BADAN owmm%ﬁg nyaﬁﬁ::am&t
NIEAKREDYTOWANYCH, WYNIKI SPOZA ZAKRESU AKREDYTACJI OZNACZONG%Y) ANE A
AR SPRAWOZDANIE Z BADAN Nr 0290/2017 z dnia 2017-01-20
1. Nazwa i adres zleceniodawcy: GMINA GRUTA
GRUTA 244

86-330 MELNO
2. Miejsce/Punkt pobrania/opis probki : SIEC WODOCIAGOWA PRZEDSZKOLE MELNO, WODA

UZDATNIONA

3. Badany obiekt: Woda

4. Data pobrania, godzina / dostarczenia: 2017-01-18 /2017-01-18

5. Data przyjecia do badania-data wykonania badania: 2017-01-18 / 2017-01-20

6. Zlecenie nr: 175/1/2017

7. Kod probki: 0290/W/01/2017

8. Probki pobrane przez:  Pracownik Laboratorium,Przemystaw Saucha zgodnie z PN-ISO 5667-5:2003 (A)

9. Stan dostarczonej probki: Prawidlowy

10. Numer protokotu pobrania: 69/1/2017
Lp. | Badany parametr/wskaznik Metody badawcze Jedn. miary Wynik badania Nies";.‘,"““ DZW ¥ 2.*.’;}’.

ia

1 Jon Amonowy PN-C-04576-04:1994 mg/l 0,24 + 0,05 0,50 A

Autoryzuje Koordynator PLF/CH: E.Godzinska
e

'/ Dla badan fizyko-chemicznych oszacowano niepewno$¢ wyniku badania / pomiaru (dla k=2 przy 95%prawdopodobienstwie) obejmujace etap analityczay wraz z p:
probki, gdy probka zastala pobrana przez Pracownika Laboratorium (Prébobiorce) lub tylko etap analityczny, gdy probka zostala dostarczona przez Zleceniodawce lub

Pracownika MWiO.

*/ DZW- Dopuszczalne Zakresy Wartosci wg Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U.

poz. 1989/2015) W przypadku podania jednej wartosci dolna wartos¢ zakresu wynosi zero
Warunek:[azotany]/50+[azotyny]/3 < |, gdzie wartosci w nawiasach kwadratowych oznaczajg: stgzenie azotanow (NOs) i azotynow (NOz) w mg/l.
Stgzenie azotynow w wodzie uzdatnionej wprowadzonej do sieci wodociggowej lub innych urzadzen dystrybucji nie moze przekraczaé¢ wartosci 0,10 mg/l

*/A-metoda akredytowana zgodnie z zakresem akredytacji nr AB 680; N- metoda nieakredytowana; R-metoda referencyjna (dotyczy obszaru regulowanego prawni
wycofana przez Polski Komitet Normalizacyjny bez zastapienia.

¢); W-norma

raniem

Laboratorium moze wykonywaé badania wody przeznaczonej do spotycia przez ludzi - zgodnie z Ustawq z dnia 7 czerwea 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu
w wode i zbiorowym odprowadzaniu Sciekow. ( tekst jednolity Dz. U. z 2015 , poz. 139), posiada zatwierdzenie Paristwowej Inspekcji Sanitarnej-DECYZJA

NR 96/N.HK/16 na badanie probek wody przeznaczonej do spoiycia.

Oswiadczenie:

|. Wyniki badan odnosza si¢ wylacznie do badanego obiektu.

2 Bez pisemnej zgody Laboratorium sprawozdanie nie moze by¢ powielane inaczej jak tylko w calosci.

3. Klient ma prawo zlozenia skargi w terminie 14 dni od daty wykonania badania lub nadania sprawozdania z badan pocztg

4. W przypadku dostarczenia probek przez Zleceniodawcg Laboratorium nie ponosi odpowiedzialnosci za pobranie i transport probek

5. W przypadku pobrania i dostarczenia probek przez Zleceniodawce Laboratorium dokonuje opisu miejsca/punktu pobrania na podstawie informacji

uzyskanych od klienta. Laboratorium nie ponosi odpowiedzialnoéci za wiarygodnoé¢ tego opisu.

6. Laboratorium jest odpowiedzialne przed klientem za prace podwykonawcy, z wyjatkiem przypadku, kiedy podwykonawca zostat wskazany przez klienta lub organ stanowigey

Ogolna liczba stron Sprawozdania z badan: 1.

Rozdzielnik:

1. Zleceniodawca

2 .a/a.
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Miejskie Wodociagi i Oczyszezalnia Sp.z 0.0. L{ABORATOR IUM CEN TRALNE

Laboratorium Centralne a8. DZ, ul. Curie-Skiodowskiej 10
PEA 86-300 Grudziagdz, ul. Curie - Sktodowskiej 10, 16-300 GRUDZM

Py G atmiu tel.(56) 4504913 fax. (56) 4504914 e-mail:laboratorium@mwio.pl

ARREDTTACI

tel. 58 4504913, fax 56 4504814
WIEJSKIE WODOCIAGH | OCZYSZCZALNIA Sp. 2 0.0.

NIN, NIE Z BADAN ZAWIERA WYNIKI BADAN OBJET &ﬂw DYTARHRAL,
\\7 NIEA J?J;gfﬁgﬁfjﬂ%ﬁoﬁﬁm SPOZA ZAKRESU AKREDYTACJI OZNA sz%“.. N WYNIKI KREDYTOWANE "A”
BADANIA
A SPRAWOZDANIE Z BADAN Nr 0291/2017 z dnia 2017-01-20
1. Nazwa i adres zleceniodawcy: GMINA GRUTA
GRUTA 244
86-330 MELNO
2. Miejsce/Punkt pobrania/opis probki : SUW GRUTA, WODA UZDATNIONA
3. Badany obiekt: Woda
4. Data pobrania, godzina / dostarczenia: 2017-01-18 /2017-01-18
5. Data przyjecia do badania-data wykonania badania: 2017-01-18 /2017-01-20
6. Zlecenie nr: 175/1/2017
7. Kod probki: 0291/W/01/2017
8. Probki pobrane przez:  Pracownik Laboratorium,Przemystaw Saucha zgodnie z PN-ISO 5667-5:2003 (A)
9. Stan dostarczonej probki: Prawidlowy
10. Numer protokotu pobrania: 69/1/2017
Niepewno lja
Lp. Badany parametr/wskaZnik Metody badawcze Jedn. miary Wynik badania :é W DZW ¥ Snisjn
ia
1 Jon Amonowy PN-C-04576-04:1994 mg/l 0,49 + 1 0,10 0,50 A
2 O arq Autoryzuje Koordynator PLF/CH: E.Godzinska
/ / Niepe Objas
Lp. Badany parametr/wskaZnik Metody badawcze Jedn. miary Wynik badania wnosé DZW ¥ nic:lia
| I
1 Mangan . PN-EN ISO 15586:2005 ug/l 36 + 7 50 A
Autoryzuje Koordynator PLI: m@WOISka
Objasnienia; S

'/ Dla badan fizyko-chemicznych oszacowano niepewnosé wyniku badania / pomiaru (dla k=2 przy 95%prawdopodobieristwie) obejmujace etap analityczny
wraz z pobraniem probki, gdy probka zastala pobrana przez Pracownika Laboratorium (Prébobiorcg) lub tylko etap analityczny, gdy probka zostala
dostarczona przez Zleceniodawcg lub Pracownika MWiO.
%/ DZW- Dopuszczalne Zakresy Wartoéci wg Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jako$ci wody przeznaczonej do
spozycia przez ludzi (Dz. U. poz. 1989/2015) W przypadku podania jednej wartosci dolna warto$¢ zakresu wynosi zero
Warunek:[azotany]/50+[azotyny]/3 < |, gdzie wartosci w nawiasach kwadratowych oznaczajg: stezenie azotanow (NOs) i azotynéw (NOz) w mg/l.

Stgzenie azotynéw w wodzie uzdatnionej wprowadzonej do sieci wodociagowej lub innych urzadzen dystrybucji nie moze przekracza¢ wartosci 0,10 mg/l
*/A-metoda akredytowana zgodnie z zakresem akredytacji nr AB 680; N- metoda nieakredytowana; R-metoda referencyjna (dotyczy obszaru regulowanego prawnie);
W-norma wycofana przez Polski Komitet Normalizacyjny bez zastgpienia.

Laboratorium mote wykonywaé badania wody przeznaczonej do spofycia przez ludzi - zgodnie z  Ustawq z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu
w wodeg i zbiorowym odprowadzaniu Sciekdw. ( tekst jednolity Dz. U. 7 2015 , poz. 139), posiada zatwierdzenie Paristwowej Inspekcji Sanitarnej-DECYZJA
NR 96/N.HK/16 na badanie probek wody przeznaczonej do spoiycia.

Oswiadczenie:

1. Wyniki badan odnosza si¢ wylacznie do badanego obiektu.

2 Bez pisemnej zgody Laboratorium sprawozdanie nie moze by¢ powielane inaczej jak tylko w catosei.

3. Klient ma prawo zlozenia skargi w terminie 14 dni od daty wykonania badania lub nadania sprawozdania z badan pocztg

4. W przypadku dostarczenia probek przez Zleceniodawcg Laboratorium nie ponosi odpowiedzialnosci za pobranie i transport probek

5. W przypadku pobrania i dostarczenia probek przez Zleceniodawce Laboratorium dokonuje opisu miejsca/punktu pobrania na podstawie informacji
uzyskanych od klienta. Laboratorium nie ponosi odpowiedzialnosci za wiarygodno$c¢ tego opisu.

6. Laboratorium jest odpowiedzialne przed klientem za pracg podwykonawcy, z wyjatkiem przypadku, kiedy podwykonawca zostal wskazany przez klienta lub organ stanowiacy

Ogolna liczba stron Sprawozdania z badan: 1.

Rozdzielnik:
1. Zleceniodawca t rium
2 .a/a, ik Labor Q
' nik .
K‘q{%‘r'g)wmk ratorium:
KONIEC w Saucha
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LABORATORIUM CENTRALNE
86-300 GRUDZIADZ, ul. Curie-Sklodowskiej 10

Miejskie Wodociggi i Oczyszezalnia Sp.z 0.0.

b i tr i)
P[:A 86-300 Gruclziadz.r ul.r(l_":xrie - Sklodowskiej 10, tel. 56 4504913, fax 56 4504914
P A tel (56) 4504913 fax. (56) 4504914 e-mail:laboratorium@mwio.pl MIEJSKIE WODOCIAGI | 0CZYSZCZALNIA Sp. 2 0.0.

) e 0
% NINIEJSZE SPRAWOZDANIE Z BADAN ZAWIERA WYNIKI BADAN 0BJETE BRAxORSERF REREDA 7 Wﬁi{’ﬁs
NIEAKREDYTOWANYCH, WYNIKI SPOZA ZAKRESU AKREDYTACII OZNACZONO ,N", WYNIKI AKREDYTOWANE "A
SN0 SPRAWOZDANIE Z BADAN Nr 0292/2017 z dnia 2017-01-20
1. Nazwa i adres zleceniodawcy: GMINA GRUTA
GRUTA 244

86-330 MELNO

2. Miejsce/Punkt pobrania/opis probki : SZKOLA PODSTAWOWA GRUTA, WODA UZDATNIONA
3. Badany obiekt: Woda
4. Data pobrania, godzina / dostarczenia: 2017-01-18 /2017-01-18
5. Data przyjecia do badania-data wykonania badania: 2017-01-18 / 2017-01-20
6. Zlecenie nr: 175/1/2017
7. Kod prébki: 0292/W/01/2017
8. Probki pobrane przez:  Pracownik Laboratorium,Przemyslaw Saucha zgodnie z PN-ISO 5667-5:2003 (A)
9. Stan dostarczonej probki: Prawidlowy
10. Numer protokotu pobrania: 69/1/2017
Niepewno Obin
Lp. Badany parametr/wskaZnik Metody badawcze Jedn. miary Wynik badania gpé Y DZW ¥ élnie‘:Jn
1a
1 Jon Amonowy PN-C-04576-04:1994 mg/l 0,27 += | 0,06 0,50 A
o) 4o 0~ Autoryzuje Koordynator PLF/CH: E.Godzifiska
Z Niepe Objas
Lp. Badany parametr/wskaZnik Metody badawcze Jedn. miary Wynik badania wnosé DZW? nieﬂnia
I Mangan . PN-EN 1SO 15586:2005 g/l 25 £ 5 50 A
Autoryzuje Koordynator PLI: Am ska
Objasnienia:

'/ Dla badan fizyko-chemicznych oszacowano niepewno$¢ wyniku badania / pomiaru (dla k=2 przy 95%prawdopodobienstwic) obejmujace etap analityczny
wraz z pobraniem probki, gdy probka zastala pobrana przez Pracownika Laboratorium (Prébobiorcg) lub tylko etap analityczny, gdy probka zostala
dostarczona przez Zleceniodawce lub Pracownika MWiO,
!/ DZW- Dopuszczalne Zakresy Wartoéci wg Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jako$ci wody przeznaczonej do
spozycia przez ludzi (Dz. U. poz. 1989/2015) W przypadku podania jednej wartosci dolna wartos¢ zakresu wynosi zero
Warunek:[azotany]/50+[azotyny]/3 < 1, gdzie wartosci w nawiasach kwadratowych oznaczaja: st¢zenie azotanéw (NO;) i azotynow (NO;) w mg/1.

Stezenie azotynow w wodzie uzdatnionej wprowadzonej do sieci wodociggowej lub innych urzadzen dystrybucji nie moze przekracza¢ wartosci 0,10 mg/l
’/A-metoda akredytowana zgodnie z zakresem akredytacji nr AB 680; N- metoda nieakredytowana;, R-metoda referencyjna (dotyczy obszaru regulowanego prawnie);
W-norma wycofana przez Polski Komitet Normalizacyjny bez zastgpienia.

Laboratorium moze wykonywad badania wody przeznaczonej do spoiycia przez ludzi - zgodnie z  Ustawq z dnia 7 czerweca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu
w wodg i zbiorowym odprowadzaniu sciekow. ( tekst jednolity Dz. U. 7 2015 , poz. 139), posiada zatwierdzenie Paristwowej Inspekcji Sanitarnej-DECYZJA
NR 96/N.HK/16 na badanie prébek wody przeznaczonej do speiycia.

Odwiadezenie:

. Wyniki badan odnosza si¢ wylacznie do badanego obiektu.

.Bez pisemnej zgody Laboratorium sprawozdanie nie moze by¢ powielane inaczej jak tylko w calosci.

. Klient ma prawo zlozenia skargi w terminie 14 dni od daty wykonania badania lub nadania sprawozdania z badan poczta

. W przypadku dostarczenia probek przez Zleceniodawceg Laboratorium nie ponosi odpowiedzialno$ci za pobranie i transport probek

. W przypadku pobrania i dostarczenia prébek przez Zleceniodawcee Laboratorium dokonuje opisu miejsca/punktu pobrania na podstawie informacji
uzyskanych od klienta. Laboratorium nie ponosi odpowiedzialnosci za wiarygodno$¢ tego opisu.

6. Laboratorium jest odpowiedzialne przed klientem za pracg podwykonawcy, z wyjatkiem przypadku, kiedy podwykonawca zostat wskazany przez klienta lub organ stanowiacy

o L —

Ogolna liczba stron Sprawozdania z badan; 1.
Rozdzielnik:
1. Zleceniodawca
2 ala. .
m
Klerownik -2 gratoriy

Kier i Laboratoripm:
KONIEC 2 Lt Saud
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