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SPRAWOZDANIE Z BADAN Nr 2783/2017 z dnia 2017-05-12
1. Nazwa i adres zleceniodawcy: GMINA GRUTA
GRUTA 244

86-330 MELNO

2. Miejsce/Punkt pobrania/opis probki : ZENON PILAT, PLEMIETA, WODA UZDATNIONA, KRAN W KUCHNI

3. Badany obiekt: Woda

4. Data pobrania, godzina / dostarczenia: 2017-05-10 /2017-05-10

5. Data przyjgcia do badania-data wykonania badania: 2017-05-10/2017-05-11

6. Zlecenie nr: 1835/5/2017

7. Kod probki: 2783/W/05/2017

8. Prébki pobrane przez:  Pracownik Laboratorium,Michal Czarniak zgodnie z ,PN-ISO 5667-5:2003 (A)

9. Stan dostarczonej probki: Prawidlowy

10. Numer protokotu pobrania: 40/5/2017
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Objasnienia: 7

'/ Dla badan fizyko-chemicznych oszacowano niepewnosé¢ wyniku badania / pomiaru (dla k=2 przy 95%prawdopodobienstwie) obejmujace etap analityczny
wraz z pobraniem probki, gdy probka zastala pobrana przez Pracownika Laboratorium (Probobiorcg) lub tylko etap analityczny, gdy probka zostala
dostarczona przez Zleceniodawcg lub Pracownika MWiO.
?/ DZW- Dopuszczalne Zakresy Wartosci wg Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawic jakoéci wody przeznaczonej do
spozycia przez ludzi (Dz. U. poz. 1989/2015) W przypadku podania jednej wartosci dolna wartoé¢ zakresu wynosi zero

/A-metoda akredytowana zgodnie z zakresem akredytacji nr AB 680; N- metoda nieakredytowana, R-metoda referencyjna (dotyczy obszaru regulowanego prawnie):
W-norma wycofana przez Polski Komitet Normalizacyjny bez zastapienia.

Laboratorium mote wykonywad badania wody przeznaczonej do spoiycia przez ludzi - zgodnie ¢ Ustawq z dnia 7 czerwea 2001 r. o zhiorowym zaopatrzeniu
w wodg i zbiorowym odprowadzaniu Sciekdw. ( tekst jednolity Dz. U. , poz 328/2017), posiada zatwierdzenie Paristwowej Inspekcfi Sanitarnej-DECYZJA
NR 58/N.HK/17 na badanie prébek wody przeznaczonej do spotycia.

Oswiadezenie:

1. Wyniki badan odnosza si¢ wylacznie do badanego obiektu.

.Bez pisemnej zgody Laboratorium sprawozdanie nie moze by¢ powielane inaczej jak tylko w calosci.

. Klient ma prawo zlozenia skargi w terminie 14 dni od daty wykonania badania lub nadania sprawozdania z badan poczta

. W przypadku dostarczenia probek przez Zleceniodawce Laboratorium nie ponosi odpowiedzialnosci za pobranie i transport probek

. W przypadku pobrania i dostarczenia probek przez Zleceniodawcg Laboratorium dokonuje opisu miejsca/punktu pobrania na podstawie informacji
uzyskanych od klienta, Laboratorium nie ponosi odpowiedzialnosci za wiarygodno$é tego opisu,

6. Laboratorium jest odpowiedzialne przed klientem za pracg podwykonawcy, z wyjatkiem przypadku, kiedy podwykonawea zostal wskazany przez klienta lub organ stanowiacy
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