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BADANIA

AB 680

Miejskie Wodociggi 1 Oczyszczalnia Sp.z 0.0

86-300 Grudzigdz, ul. Curie - Sklodowskiej 10,

tel.(56) 4504913 fax. (56) 4304914 e-mail:laboratorium@mwio.pl

SPRAWOZDANIE Z BADAN Nr

1. Nazwa i adres zleceniodawcy:

GRUTA 244

86-330 MELNO

GMINA GRUTA

TORI
36-30( UDZIADZ, 1

NINIEJSZE SPRAWOZDANIE Z BADAN ZAWIERA WYNIKI BADAN OBJETE ZAKRESEM AKREDYTACH mm' QA DA N
NIEAKREDYTOWANYCH, WYNIKI SPOZA ZAKRESU AKREDYTACJI OZNACZONO: .,A N »’YNMIJMWWWMM’. 10.0.
ul. Micklewicza 2

2703/2017 z dnla 2017-05 19

UM

i f

Sre-g

8/30

2. Miejsce/Punkt pobrania/opis prébki : SIEC WODOCIAGOWA KRZYSZTOF GRACZYK 77, KRAN W

3. Badany obiekt:

KUCHNI

Woda

4. Data pobrania, godzina / dostarczenia:

5. Data przyjecia do badania-data wykonania badania:

6. Zlecenie nr:
7. Kod proébki:
8. Probki pobrane przez:

9. Stan dostarczonej probki:

10. Numer protokotu pobrania:

1785/5/2017

2703/WB/05/2017

2017-05-08 /2017-05-08

2017-05-08 /2017-05-19

Pracownik Laboratorium,Tomasz Rochon zgodnie z PN-EN I1SO 19458:2007 (A),

PN-ISO 5667-5:2003 (A)
Prawidlowy
21/5/2017

Niepewno objs
Lp. Badany parametr/wskaZnik Metody badawcze Jedn. miary Wynik badania 5'2 V DZW ¥ $nien
1o /3
ia
Akceplowallny przez A
I | Liczba progowa smaku (TFN) PN-EN 1622:2006 . <1 g s g
zmian
Akceptowalny przez A
o ; k tow i b
2 Liczba progowa zapachu (TON) PN-EN 1622:2006 - <1 = I::ﬁ?;:;j?otyc;z
zmian
Akceptowalna przez A
3 |Barwa PN-EN ISO 7887:2012 p.7 mg/l Pt 15 i § | Aomm e
zmian
4 Metnosé PN-EN ISO 7027:2003 p.6 NTU 0,52 | 0,12 1 A
5 pH PN-EN ISO 10523:2012 - 74 wtemp19,5°C | £ | 0.2 6,59, A
6 Jon Amonowy PN-C-04576-04:1994 mg/l 0,23 + | 0,04 0,50 A
7 Zelazo PN-ISO 6332:2001 pg/l <10 - 200 A
8 Przewodnoé¢ el. wi. PN-EN 27888:1999 uS/em 690 w temp 25,0 °C | &+ | 45 2500 A
Autoryzuje Koordynator PLF/CH: E.Godziﬁg?r?
Niepe Obja$
Lp. Badany parametr/wskaznik Metody badawcze Jedn. miary Wynik badania wnosé DZW ¥ nienia
v 3
PL-PB-25 Wydanie 02 z dnia A
I |Aszotany 15.09.2014r. mg/l L +1 03 %
PL-PB-25 Wydanie 02 z dnia A
2 Azotyny. 15.09.2014r. mg/l <0,05 - 0,50/0,10
3 Mangan . PN-EN ISO 15586:2005 ng/l 8,4 x| L7 50 A
Autoryzuje Koordynator PLI: Anna WV, lﬁi
Objasnienia:

!/ Dla badan fizyko-chemicznych oszacowano niepewnos¢ wyniku badania / pomiaru (dla k=2 przy 95%prawdopodobienstwie) obejmujace etap analityczny
wraz z pobraniem probki, gdy probka zastala pobrana przez Pracownika Laboratorium (Probobiorcg) lub tylko etap analityczny, gdy probka zostala
dostarczona przez Zleceniodawceg lub Pracownika MWiO.
!/ DZW- Dopuszczalne Zakresy Wartosci wg Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jako$ci wody przeznaczonej do
spozycia przez ludzi (Dz. U. poz. 1989/2015) W przypadku podania jednej wartosci dolna warto$¢ zakresu wynosi zero
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Miejskie Wodociagi | Oczyszczalnia Sp.z 0.0. w Grudzigdzu

86-300 Grudzigdz, ul. Curie - Sklodowskie) 10,
tel.(56) 4504913 fax. (56) 4504914 e-mail:laboratorium@mwio.pl

NINIEJSZE SPRAWOZDANIE Z BADAN ZAWIERA WYNIKI BADAN OBJETE ZAKRESEM AKREDYTACJI ORAZ BADAN
NIEAKREDYTOWANYCH, WYNIKI SPOZA ZAKRESU AKREDYTACJI OZNACZONO ,N", WYNIKI AKREDYTOWANE "A”"

SPRAWOZDANIE Z BADAN Nr 2703/2017 z dnia 2017-05-19

Warunek: [azotany]/50+[azotyny)/3 < 1, gdzie wartosei w nawiasach kwadratowych oznaczajq. stgzenie azotanow (NO3) i azotynow (NO;) w mg/l.

SIGZeNie AZOLNOW W WOUZIC uzdauiiune] wiruwadzonsj do sieei wadaringawei lub innveh urzadzen dvstrvbucii nie moze przekracza¢ wartosei 0,10 mg/|

*/A-metoda akredytowana zgodnie z zakresem akredytacji nr AB 680; N- metoda nieakredytowana; R-metoda referencyjna (dotyczy obszaru regulowancgo piawiic),
W-norma wycofana przez Polski Komitet Normalizacyjny bez zastgpienia.

Badanie - Liczba progowa zapachu/smaku-wykonano metoda parzysta, uproszczona, wyboru niewymuszonego przy liczbie oceniajgcych min.3 osoby;

temperatura badania: (2342)C, precyzja badania min, 66 %;

Wynik badania: liczba progowa zapachu/smaku <1 nalezy interpretowac jako brak zapachu/smaku (Akceptowalny przez konsumentow i bez nieprawidlowych zmian);
Wynik badania: liczba progowa zapachu/smaku =1 nalezy interpretowa¢ jako nieakceptowalny.

; Wynik Jednostka' | Niepew 3 ¢
Lp Badany parametr/wskaznik Mo batiwesa bidanls ks NDW Oel::;]i:;é‘nl
1 Bakterie grupy coli (metoda filtracji PN-E.N ISO 9308- 0 jtk/100ml ) 0 AR
membranowej) 1:2014-12
) Enterokoki [pac'i_orkowce kalowe] (metoda PN-EN. ISO 7899- 0 jtk/100ml ) 0 AR
filtracji membranowej) 2:2004
3 Eschericﬁi;ﬁ:ifgagfia filtracji PN-EN ISO 9308-1: 0 jtk/100ml ) 0 AR
i) 2014-12

Autoryzuje Koordynator PLM: Dorota Kicerman
Objagnienia: Z MLQ
'/ liczba jednostek tworzacych kolonie w okreslonej objetosci probki odniesienia.
!/ Badania bakteriologicznego — przedzial ufnoéci dla wyniku badania (przy 95% prawdopodobienstwie) wyznaczony na podstawie
PKN-ISO/TS 19036
'/ NDW - Najwyzsza Dopuszczalna Wartos¢ wg Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakosci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. poz. 1989/2015)
*/ A-metoda akredytowana zgodnie z zakresem akredytacji nr AB680; N- metoda nicakredytowana; R-metoda referencyjna (dotyczy obszaru
regulowanego prawnie);

Laboratorium mote wykonywad badania wody przeznaczonej do spoiycia przez ludzi - zgodnie z  Ustawq z dnia 7 czerwea 2001 r. o zhiorowym zaopatrzeniu
w wodg i zbiorowym odprowadzaniu Sciekéw. ( tekst jednolity Dz. U. , poz. 328/2017), posiada zatwierdzenie Paristwowej Inspekcji Sanitarnej-DECYZJA
NR 58/N.HK/17 na badanie prébek wody przeznaczonej do spolycia.
Badania mikrobiologiczne wody sq wykonywane metodami referencyjnymi zgodnie z wymaganiami Rozporzqdzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada
2015r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do speiycia przez ludzi (Dz. U. poz 1989/2015)

wiadczenie:
1. Wyniki badan odnosza si¢ wylacznie do badanego obiektu.

2 Bez pisemnej zgody Laboratorium sprawozdanie nie moze by¢ powielane inaczej jak tylko w calosci.

3. Klient ma prawo zlozenia skargi w terminie 14 dni od daty wykonania badania lub nadania sprawozdania z badan poczta

4. W przypadku dostarczenia probek przez Zleceniodawcg Laboratorium nie ponosi odpowiedzialno$ci za pobranie i transport probek

5. W przypadku pobrania i dostarczenia probek przez Zleceniodawce Laboratorium dokonuje opisu miejsca/punktu pobrania na podstawie informacji
uzyskanych od klienta. Laboratorium nie ponosi odpowiedzialnosci za wiarygodno$¢ tego opisu.

6. Laboratorium jest odpowiedzialne przed klientem za pracg podwykonawcy, z wyjatkiem przypadku, kiedy podwykonawca zostat wskazany przez klienta lub organ stanowigcy

Ogolna liczba stron Sprawozdania z badan: 2.

Roz nik:
1. Zleceniodawca
2 ala.
.\\_\f(‘\
(ato!
Kierow atorium: 15
V‘-\e‘c | smlu ?
7
KONIEC  mé" \
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Miejskie Wodociagi i Oczyszcza]nia Sp.z 0.0.
I
86-300 Grudziadz, ul. Curie - Sklodowslue_] 10, 8
tel (56) 4504913 fax. (56) 4504914 e-mail:laboratorium@mwio., pl

PCA

Pouskie CenthuM
A

NINIEJSZE SPRAWOZDANIE Z BADAN ZAWIERA WYNIKI BADAN'QBYETE ZAKRESEM AKREDYTACII 0&,4% Bf'ﬁDAN
NIEAKREDYTOWANYCH. WYNIKI SPOZA ZAKRESU AKREDYTACJI OZNACZONQ. ;NY; WYNIKIAKREDYTQWANE '

©

BADANIA

AR SPRAWOZDANIE Z BADAN Nr 2704/2017 z dnia 2017-05-19
1. Nazwa i adres zleceniodawcy: GMINA GRUTA
GRUTA 244

86-330 MELNO

2. Migjsce/Punkt pobrania/opis probki : SIEC WODOCIAGOWA MARCIN FLOREK, ORLE 64, KRAN W
KUCHNI

Woda

4. Data pobrania, godzina / dostarczenia:

3. Badany obiekt:
2017-05-08 /2017-05-08
5. Data przyjecia do badania-data wykonania badania: 2017-05-08 / 2017-05-19
1785/5/2017

2704/WB/05/2017

Pracownik Laboratorium,Tomasz Rochon zgodnie z PN-EN ISO 19458:2007 (A),
PN-ISO 5667-5:2003 (A)

Prawidlowy
21/5/2017

6. Zlecenie nr:
7. Kod praébki:

8. Probki pobrane przez:

9. Stan dostarczonej prébki:

10. Numer protokotu pobrania:

: Obja
Lp. |  Badany parametr/wskaznik Metody badaweze Jedn. miary Wynik badania N'Z’;‘,‘,""“ DZW ¥ énien
ia”
Akceplowalpy przez A
I | Liczba progowa smaku (TFN) PN-EN 1622:2006 - <1 |
zmian
Akceplownlpy przez A
2 | Liczba progowa zapachu (TON) PN-EN 1622:2006 . <1 S Wi
zmian
Akccplownl-na przez A
3 | Barwa PN-EN ISO 7887:2012 p.7 mg/l Pt 15 el B | et
zmian
4 | Metnosé PN-EN ISO 7027:2003 p.6 NTU 0,32 £ 0,07 i A
5 |pH PN-EN ISO 10523:2012 - 74w temp 190°C | £ 02 6595 A
6 | Jon Amonowy PN-C-04576-04:1994 mg/l 0,19 + | 0,03 0,50 A
7 | Zelazo PN-ISO 6332:2001 g/l 20 £] 3 200 A
8 Przewodnos¢ el. wi. PN-EN 27888:1999 uS/em 693 wtemp25,0°C | £ 45 2500 A
Autoryzuje Koordynator PLF/CH: E.GodziﬁgQ
Niepe Obja$
Lp. Badany parametr/wskaZnik Metody badawcze Jedn. miary Wynik badania wnosé DZW ¥ nienia
1 3
PL-PB-25 Wydanie 02 z dnia A
1 Azotany 15.09.2014r. mg/l 5,6 + 0,5 50
PL-PB-25 Wydanie 02 z dnia A
2 Azotyny. 15.00.2014r. mg/l <0,05 - 0,50/0,10
3 | Mangan . PN-EN ISO 15586:2005 pg/l 74 £| 15 50 A
Autoryzuje Koordynator PLI: Arw \:éolska
bjasnienia;

'/ Dla badan fizyko-chemicznych oszacowano niepewnos¢ wyniku badania / pomiaru (dla k=2 przy 95%prawdopodobienstwie) obejmujace etap analityczny

wraz z pobraniem probki, gdy probka zastala pobrana przez Pracownika Laboratorium (Probobiorcg) lub tylko etap analityczny, gdy probka zostala

dostarczona przez Zleceniodawcg lub Pracownika MWiO.
' DZW- Dopuszczalne Zakresy Warto$ci wg Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do
spozycia przez ludzi (Dz. U. poz. 1989/2015) W przypadku podania jednej wartosci dolna wartosé zakresu wynosi zero
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Miejskie Wodociagi i Oczyszczalnia Sp.z 0.0. w Grudziadzu

86-300 Grudziadz, ul. Curie - Sklodowskiej 10,
tel (56) 4504913 fax. (56) 4504914 e-mail:laboratorium@mwio.pl

NINIEJSZE SPRAWOZDANIE Z BADAN ZAWIERA WYNIKI BADAN OBJETE ZAKRESEM AKREDYTACJI ORAZ BADAN
NIEAKREDYTOWANYCH. WYNIKI SPOZA ZAKRESU AKREDYTACJI OZNACZONO ,N", WYNIKI AKREDYTOWANE "A "

SPRAWOZDANIE Z BADAN Nr 2704/2017 z dnia 2017-05-19

Warunek:[azotany]/50+{azotyny)/3 < 1, gdzie wartosci w nawiasach kwadratowych oznaczajq: stgzenic azotanow (NOs) i azotynow (NO2) w mg/l

SIGLCHIC azutyinow w wedsis usdatnionej wprnwadzansi dn sieci wodnciagowei lub innveh urzadzen dystrybucii nie moze przekracza¢ wartosei 0,10 mg/!

}/A-metoda akredytowana zgodnie z zakresem akredytacji nr AB 680; N- metoda nieakredytowana; R-metoda referencyjna (dotyczy obszaru regulowaiicgo prawiiic),
W-norma wycofana przez Polski Komitet Normalizacyjny bez zastapienia.

Badanie - Liczba progowa zapachu/smaku-wykonano metodg parzystg, uproszczong, wyboru niewymuszonego przy liczbie oceniajacych min.3 osoby;

temperatura badania: (23+2)°C, precyzja badania min. 66 %;

Wynik badania: liczba progowa zapachu/smaku <1 nalezy interpretowa¢ jako brak zapachu/smaku (Akceptowalny przez konsumentow i bez nieprawidlowych zmian);
Wynik badania: liczba progowa zapachu/smaku >1 nalezy interpretowa¢ jako nieakceptowalny.

: Wynik Jednostka' | Niepew 3 g
Lp Badany parametr/wskaZnik Metodh Badawis - skt ® NDW Oel;jiaaﬁ?l
| Bakterie grupy coli (metloda filtracji PN-EN ISO 9308- 0 jtk/100ml ) 0 AR
membranowej) 1:2014-12
5 | Enterokoki [paciorkowce kalowe] (metoda | PN-EN ISO 7899- 0 jtk/100m! } 0 AR
filtracji membranowej) 2:2004
3 Escherichia coli (metoga filtracji PN-EN ISO 9308-1: 0 jtk/100ml ) 0 AR
membranowe;j) 2014-12

Autoryzuje Koordynator PLM: Dorota Kicerman

Objasnienia; 2 \)ﬁ

'/ liczba jednostek tworzgcych kolonie w okreslonej objetosci probki odniesienia.

‘/ Badania bakteriologicznego - przedzial ufnosci dla wyniku badania (przy 95% prawdopodobienstwic) wyznaczony na podstawie
PKN-ISO/TS 19036

'/ NDW - Najwyzsza Dopuszczalna Wartosé wg Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakosci wody

przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. poz. 1989/2015)

'/ A-metoda akredytowana zgodnie z zakresem akredytacji nr AB680; N- metoda nieakredytowana; R-metoda referencyjna (dotyczy obszaru
regulowanego prawnie);

Laboratorium moze wykonywad badania wody przeznaczonej do spotycia przez ludzi - zgodnie z  Ustawq z dnia 7 czerwea 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu
w wodg i zbiorowym odprowadzaniu Sciekéw. ( tekst jednolity Dz. U. , poz. 328/2017), posiada zatwierdzenie Paristwowej Inspekcji Sanitarnej-DECYZJA
NR 58/N.HK/17 na badanie prébek wody prieznaczonej do spolycia.

Badania mikrebiologiczne wody sq wykonywane metodami referencyjnymi zgodnie ; wymaganiami Rozporzqdzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada
2015r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spolycia przez ludzi (Dz. U. poz.1989/2015)

Oswiadczenie:
1. Wyniki badan odnosza si¢ wylacznie do badanego obiektu.

2 Bez pisemnej zgody Laboratorium sprawozdanie nie moze by¢ powielane inaczej jak tylko w calosci.

3. Klient ma prawo ztozenia skargi w terminie 14 dni od daty wykonania badania lub nadania sprawozdania z badan poczta

4. W przypadku dostarczenia probek przez Zleceniodawce Laboratorium nie ponosi odpowiedzialnosci za pobranie i transport probek

5. W przypadku pobrania i dostarczenia probek przez Zleceniodawce Laboratorium dokonuje opisu miejsca/punktu pobrania na podstawie informacji
uzyskanych od klienta. Laboratorium nie ponosi odpowiedzialno$ci za wiarygodnos¢ tego opisu.

6. Laboratorium jest odpowiedzialne przed klientem za pracg podwykonawcy, z wyjatkiem przypadku, kiedy podwykonawca zostal wskazany przez klienta lub organ stanowiacy

Ogolna liczba stron Sprawozdania z badan: 2.

Rozdzielnik;
1. Zleceniodawca
2 a/a.
Kierownik La
Kier
KONIEC mgr inz
|

PL-PO-02/F-04 Wydanie 03 z dnia 01.02.2016r Strona 2/2
! OSTATNIA AKTUALIZACJA/WERYFIKACJA METOD BADAWCZYCH W LABORATORIUM CENTRALNYM 01.02.2017

_—




R

Miejskie Wodociagi i Oczyszezalnia Sp.z 0.0.
Laboratorium Centralne
86-300 Grudziadz, ul. Curie - Sklodowskiej 10,
tel.(56) 4504913 fax. (56) 4504914 e-mail:laboratorium@mwio.pl

PCA

PoLskie Centaum
ARREDYTACSH

. . G
iADZ, ul. Curie-Sktodows

NINIEJSZE SPRAWOZDANIE Z BADAN ZAWIERA WYNIKI BADAN OBJETE ZAKRESEM AKREDYTAGII ORAZ BADAN !
NIEAKREDYTOWANYCH. WYNIKI SPOZA ZAKRESU AKREDYTACJI OZNACZONO | N, WYNIKIAKREDYTOf AN, ,
iRUDZIADZ, ul. Mickiewicza 28

2705/2017 z dnia 2017-05-19

36-300 GRUD

©

BADANIA

AB 680

SPRAWOZDANIE Z BADAN Nr

GMINA GRUTA
GRUTA 244
86-330 MELNO

2. Miejsce/Punkt pobrania/opis probki : SIEC WODOCIAGOWA SZKOLA PODSTAWOWA PLEMIETA, KRAN
W TOALECIE

1. Nazwa i adres zleceniodawcy:

. Badany obiekt: Woda
2017-05-08 /2017-05-08

2017-05-08 / 2017-05-19

. Data pobrania, godzina / dostarczenia:
. Data przyjgcia do badania-data wykonania badania:
1785/5/2017
2705/WB/05/2017

Pracownik Laboratorium,Tomasz Rochon zgodnie z PN-EN ISO 19458:2007 (A),
PN-ISO 5667-5:2003 (A)

9. Stan dostarczonej probki:

. Zlecenie nr:
. Kod prébki:
. Prébki pobrane przez:

e 3 N W»n s W

Prawidlowy

10. Numer protokotu pobrania: 21/5/2017

y Obja
Lp. Badany parametr/wskaZnik Metody badawcze Jedn. miary Wynik badania Nle&e:'no DZW ¥ $nien
ia”
Akceplowalpy przez A
I | Liczba progowa smaku (TFN) PN-EN 1622:2006 : <1 I oo
zmian
Akceptowalny przez A
2 | Liczba progowa zapachu (TON) PN-EN 1622:2006 <1 ~ o il
zmian
Akceptowalna przez A
3 |Barwa PN-EN ISO 7887:2012 p.7 mg/l Pt 15 S B e nosieiidi
zmian
4 Metnos¢ PN-EN ISO 7027:2003 p.6 NTU 0,46 £ 0,10 1 A
5 pH PN-EN ISO 10523:2012 - 73 wtemp 18,9°C [+ 0.2 6,5-9,5 A
6 Jon Amonowy PN-C-04576-04:1994 mg/l 0,44 + | 0,07 0,50 A
7 | Zelazo PN-1S0 6332:2001 g/l 30 £+ 4 200 A
8 Przewodnosc¢ el. wi. PN-EN 27888:1999 uS/em 680 w temp 25,0 °C | + 44 2500 A
Autoryzuje Koordynator PLF/CH: E.Godziﬁs%a/&f )
Niepe Obja$
Lp. Badany parametr/wskaZnik Metody badawcze Jedn. miary Wynik badania wno$é DZwW ¥ nienia
U 3
PL-PB-25 Wydanie 02 z dnia A
1 Azotany 15.09.2014r. mg/l 1,7 +! 02 50
PL-PB-25 Wydanie 02 z dnia A
2 Azotyny. 15.09.2014r. mg/l <0,05 - 0,50/0,10
3 | Mangan . PN-EN ISO 15586:2005 pg/l 48 £ 10 50 A
Autoryzuje Koordynator PLI: A\nﬂolska
Objasnienia: b\J b

'/ Dla badan fizyko-chemicznych oszacowano niepewnosé wyniku badania / pomiaru (dla k=2 przy 95%prawdopodobienistwie) obejmujace etap analityczny
wraz z pobraniem probki, gdy probka zastala pobrana przez Pracownika Laboratorium (Probobiorcg) lub tylko etap analityczny, gdy probka zostala
dostarczona przez Zleceniodawce lub Pracownika MWiO.
!/ DZW- Dopuszczalne Zakresy Wartosci wg Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do
spozycia przez ludzi (Dz. U. poz. 1989/2015) W przypadku podania jednej wartosci dolna wartos¢ zakresu wynosi zero
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Miejskie Wodociagi i Oczyszezalnia Sp.z 0.0. w Grudziadzu
Laboratorium Centralne
86-300 Grudziadz, ul. Curie - Sktodowskiej 10,
tel (56) 4504913 fax. (56) 4504914 e-mail:laboratorium@mwio pl

NINIEJSZE SPRAWOZDANIE Z BADAN ZAWIERA WYNIKI BADAN OBJETE ZAKRESEM AKREDYTACJI ORAZ BADAN
NIEAKREDYTOWANYCH. WYNIKI SPOZA ZAKRESU AKREDYTACJI 0ZNACZONO  N", WYNIKI AKREDYTOWANE "4 a

SPRAWOZDANIE Z BADAN Nr 2705/2017 z dnia 2017-05-19

Warunek: [azotany)/50+{azotyny)/3 < |, gdzie wartosci w nawiasach kwadratowych oznaczajy: stgzenie azotanow (NO) i azotynow (NO;) w mg/l.

SIGZENIE AZOLYNOW W WOULIC WZlaliiuiie wiruwadzone] da sieci wadneiggawe Inb innyveh urzadzen dvstrvbucii nie moze przekraczaé wartosei 0,10 mg/l

*/A-metoda akredytowana zgodnie z zakresem akredytacji nr AB 680; N- metoda nieakredytowana, R-metoda referencyjna (dotyczy obszaru regulowanego prawiic),
W-norma wycofana przez Polski Komitet Normalizacyjny bez zastapienia.

Badanie - Liczba progowa zapachu/smaku-wykonano metoda parzysta, uproszczong, wyboru niewymuszonego przy liczbie oceniajgcych min.3 osoby;

temperatura badania: (23+2)'C, precyzja badania min. 66 %;

Wynik badania: liczba progowa zapachu/smaku <1 nalezy interpretowa¢ jako brak zapachu/smaku (Akceptowalny przez konsumentow i bez nieprawidiowych zmian);
Wynik badania: liczba progowa zapachu/smaku =1 nalezy interpretowa¢ jako nieakceptowalny.

Lp Badany parametr/wskaZnik Vetods badawera b‘:’dy:l::; Jednostka' !\:;Eg NDW? Objasoi

enia

| Bakterie grmuségfr);i]g:it_oda filtracji PN—EN 1SO 9308- 0 itk/100ml ] ” R
1) 1:2014-12
Enterokoki [paciorkowce kalowe] (metoda | PN-EN SO 7899- 1/100m]
2 filtracji membranowej) 2:2004 0 ] m . 0 AR
3 Escherichia coli (metoda filtracji PN-EN 1SO 9308-1: i Jk/100m1 ” =
membranowej) 2014-12 -

Autoryzuje Koordynator PLM: Dorota Kicerman

Objasnienia: Z \«kQ ‘2»44)
'/ liczba jednostek tworzacych kolonie w okreslonej objetosci probki odniesienia.

!/ Badania bakteriologicznego - przedzial ufnosci dla wyniku badania (przy 95% prawdopodobienstwie) wyznaczony na podstawie
PKN-ISO/TS 19036

'/ NDW — Najwyzsza Dopuszczalna Wartos¢ wg Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakosci wody

przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. poz. 1989/2015)

%/ A-metoda akredytowana zgodnie z zakresem akredytacji nr AB680; N- metoda nieakredytowana; R-metoda referencyjna (dotyczy obszaru
regulowanego prawnie);

Laboratorium mo’e wykonywad badania wody przeznaczonej do spotycia przez ludzi - zgodnie z Ustawq z dnia 7 czerwea 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu

w wodg i zhiorowym odprowadzaniu Sciekdw. ( tekst jednolity Dz. U. , poz. 328/2017), posiada zatwierdzenie Paristwowej Inspekcji Sanitarnej-DECYZJA
NR 58/N.HK/17 na badanie prébek wody przeznaczonej do spolycia.

Badania mikrobiologiczne wody sq wykonywane metodami referencyjnymi zgodnie z wymaganiami Rozporzgdzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada
2015r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spoiycia przez ludzi (Dz. U. poz. 1989/2015)

Oswiadczenie:

1. Wyniki badan odnoszg si¢ wylacznie do badanego obiektu.

2 Bez pisemnej zgody Laboratorium sprawozdanie nie moze by¢ powielane inaczej jak tylko w calo$ci.

3. Klient ma prawo ztozenia skargi w terminie 14 dni od daty wykonania badania lub nadania sprawozdania z badan poczta

4. W przypadku dostarczenia probek przez Zleceniodawcg Laboratorium nie ponosi odpowiedzialno$ci za pobranie i transport probek

5. W przypadku pobrania i dostarczenia probek przez Zleceniodaweg Laboratorium dokonuje opisu miejsca/punktu pobrania na podstawie informacji
uzyskanych od klienta. Laboratorium nie ponosi odpowiedzialnodci za wiarygodnos¢ tego opisu.

6. Laboratorium jest odpowiedzialne przed klientem za prace podwykonawcy, z wyjatkiem przypadku, kiedy podwykonawca zostat wskazany przez klienta lub organ stanowiacy

Ogolna liczba stron Sprawozdania z badan: 2.

Rozdzielnik:
1. Zleceniodawca
2 a/a.
Kierownik Liaboratorium:
Kieroyfny —=*
KONIEC mgr . Prige™?
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Miejskie Wodociagi i Oczyszczalnia Sp.z 0.0.
oratori
86-300 Grudzigdz, ul. Curie - Sktodowskiej 10,
tel.(56) 4504913 fax. (56) 4504914 e-mail:laboratorium@mwio.pl

PCA

Poiskit Cewtaum
AXREDYTACSH

NINIEJSZE SPRAWOZDANIE Z BADAN ZAWIERA WYNIKI BADAN owr; ré ZAKRESEM AK‘RE‘D ¥ f:.'l mug. BfDAN
NIEAKREDYTOWANYCH. WYNIKI SPOZA ZAKRESU AKREDYTACJI OZNACZONG ,.N WN!KIAKREDWOWME A

.
O

BADANIA

2706/2017 z dRid 201705219 11+ oo

AB 680

SPRAWOZDANIE Z BADAN Nr

GMINA GRUTA
GRUTA 244
86-330 MELNO

1. Nazwa i adres zleceniodawcy:

2. Miejsce/Punkt pobrania/opis probki : SIEC WODOCIAGOWA KLEMENS KARWOWSKI, KRAN W KUCHNI
3. Badany obiekt: Woda

4. Data pobrania, godzina / dostarczenia: 2017-05-08 /2017-05-08

5. Data przyjecia do badania-data wykonania badania: 2017-05-08 /2017-05-19

6. Zlecenie nr: 1785/5/2017

7. Kod prébki: 2706/WB/05/2017

8. Probki pobrane przez:  Pracownik Laboratorium,Tomasz Rochon zgodnie z PN-EN ISO 19458:2007 (A),

PN-ISO 5667-5:2003 (A)
9. Stan dostarczonej probki: Prawidlowy

10. Numer protokotu pobrania: 21/5/2017

Niepewn Obja
Lp. Badany parametr/wskaZnik Metody badawcze Jedn. miary Wynik badania eﬁpéeu " DZW ¥ $nien
ia 3
Akcepmwal_ny przez A
I | Liczba progowa smaku (TFN) PN-EN 1622:2006 - <1 SR Wiy
Zmian
Akceplowalpy przez A
2 Liczba progowa zapachu (TON) PN-EN 1622:2006 - <1 - k;';:‘;:::;:;uzﬁz
zmian
Akceptowalna przez A
3 |Barwa PN-EN ISO 78872012 p.7 mg/l Pt 15 S B i e
zmian
4 Metnosé PN-EN ISO 7027:2003 p.6 NTU 0,41 + ' 0,09 ! A
5 pH PN-EN ISO 10523:2012 - 73 wtemp 19,5°C | £ | 0.2 6,59, A
6 | Jon Amonowy PN-C-04576-04:1994 mg/l 0,47 £ 0,08 0,50 A
7 | Zelazo PN-ISO 6332:2001 g/l 10 £ 1 200 A
8 Przewodnos¢ el. wl. PN-EN 27888:1999 pS/em 680 wtemp 250°C | £ | 44 2500 A
Autoryzuje Koordynator PLF/CH: E.Godzins
Niepe Obja$
Lp. Badany parametr/wskaZnik Metody badawcze Jedn, miary Wynik badania wn?sé DZW ¥ nienia
1 3
PL-PB-25 Wydanie 02 z dnia A
1 Azotany 15.00.2014¢. mg/l 1,7 + 0,2 50
PL-PB-25 Wydanie 02 z dnia A
2 Azotyny. 15.00.2014r. mg/l <0,05 - 0,50/0,10
3 Mangan . PN-EN ISO 15586:2005 ug/l 48 + 1 10 50 A
Autoryzuje Koordynator PLI: Anna Wolska
bjasnienia:

'/ Dla badan fizyko-chemicznych oszacowano niepewnosé¢ wyniku badania / pomiaru (dla k=2 przy 95%prawdopodobienstwie) obejmujace etap analityczny
wraz z pobraniem probki, gdy probka zastala pobrana przez Pracownika Laboratorium (Probobiorcg) lub tylko etap analityczny, gdy probka zostata
dostarczona przez Zleceniodawce lub Pracownika MWiO.
!/ DZW- Dopuszczalne Zakresy Wartosci wg Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do
spozycia przez ludzi (Dz. U. poz. 1989/2015) W przypadku podania jednej wartosci dolna wartos¢ zakresu wynosi zero
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Miejskie Wodociagi i Oczyszczalnia Sp.z 0.0. w Grudzigdzu
Laboratorium Centralne
86-300 Grudziadz, ul. Curie - Sklodowskiej 10,
tel.(56) 4504913 fax. (56) 4504914 e-mail:laboratorium@mwio.pl

NINIEJSZE SPRAWOZDANIE Z BADAN ZAWIERA WYNIKI BADAN OBJETE ZAKRESEM AKREDYTACJI ORAZ BADAN
NIEAKREDYTOWANYCH. WYNIKI SPOZA ZAKRESU AKREDYTACJI OZNACZONO ,N", WYNIKI AKREDYTOWANE "A ?

SPRAWOZDANIE Z BADAN Nr 2706/2017 z dnia 2017-05-19

Warunek:[azotany)/50+[azotyny)/3 < 1, gdzie wartosci w nawiasach kwadratowych oznaczajq; stgzenic azotanow (NOs) i azotynow (NO2) w mg/l.

1m.,,;.,..;., acotynésw w wodsie usdatninnej wnrowadzonei do sieci wodociagowel !ub innveh urzadzen dyslwbucji nie moze przekraczaé wartosci 0.10 mg/l

“/A-metoda akredytowana zgodnie z zakresem akredytacji nr AB 680, N- metoda nieakredytowana; R-metoda referencyjna (dotyczy obszaiu iegulowaiicgu prawiis),
W-norma wycofana przez Polski Komitet Normalizacyjny bez zastapienia.

Badanie - Liczba progowa zapachu/smaku-wykonano metoda parzysta, uproszczong, wyboru niewymuszonego przy liczbie oceniajacych min.3 osoby,

temperatura badania: (23+2)°C, precyzja badania min. 66 %;

Wynik badania: liczba progowa zapachu/smaku <1 nalezy interpretowa¢ jako brak zapachu/smaku (Akceptowalny przez konsumentow i bez nieprawidlowych zmian);
Wynik badania: liczba progowa zapachu/smaku >1 nalezy interpretowac jako nieakceptowalny.

: Wynik Jednostka' | Niepew 3 s
Lp Badany parametr/wskaZnik Metidi badives o — HhEL? NDW OeILJ;:;gP|
| Bakterie grupy coli (mel'oda filtracji PN-EN ISO 9308- 0 jtk/100m! ) 0 AR
membranowej) 1:2014-12
2 Enterokoki [pac.i_orkowce kalow_e] (metoda PN-EN ISO 7899- 0 jtk/100ml _ 0 AR
filtracji membranowej) 2:2004
3 Escherichia coli (metoda filtracji PN-EN 1SO 9308-1: 0 jtk/100ml ) 0 AR
membranowej) 2014-12

Autoryzuje Koordynator PLM: Dorota Kicerman

asnient Z \
'/ liczba jednostek tworzacych kolonie w okreslonej objetosci probki odniesienia.
’/ Badania bakteriologicznego — przedzial ufnoci dla wyniku badania (przy 95% prawdopodobienstwie) wyznaczony na podstawie
PKN-ISO/TS 19036
’/ NDW - Najwyzsza Dopuszczalna Warto$é wg Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakosci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. poz. 1989/2015)
‘/ A-metoda akredytowana zgodnie z zakresem akredytacji nr AB680; N- metoda nieakredytowana; R-metoda referencyjna (dotyczy obszaru
regulowanego prawnie);

Laboratorium mole wykonywac badania wody przeznaczonej do spolycia przez ludzi - ;godnie 7 Ustawq z dnia 7 czerwca 2001 r. o zhiorowym zaopatrzeniu

w wodg i thiorowym odprowadzaniu $ciekdéw. ( tekst jednolity Dz. U. |, poz. 328/2017), posiada zatwierdzenie Paristwowej Inspekcji Sanitarnej-DECYZJA
NR 58/N.HK/17 na badanie prébek wody przeznaczonej do spoiycia.

Badania mikrobiologiczne wody sq wykonywane metodami referencyjnymi zgodnie z wymaganiami Rozporzgdzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada
2015r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spoiycia przez ludzi (Dz. U. poz.1989/2015)

wiadcz:

1. Wyniki badan odnosza si¢ wylacznie do badanego obiektu.

2 Bez pisemnej zgody Laboratorium sprawozdanie nie moze by¢ powielane inaczej jak tylko w calosci.

3. Klient ma prawo zlozenia skargi w terminie 14 dni od daty wykonania badania lub nadania sprawozdania z badan poczta

4. W przypadku dostarczenia probek przez Zleceniodawce Laboratorium nie ponosi odpowiedzialnosci za pobranie i transport probek

5. W przypadku pobrania i dostarczenia probek przez Zleceniodaweg Laboratorium dokonuje opisu miejsca/punktu pobrania na podstawie informacji
uzyskanych od klienta. Laboratorium nie ponosi odpowiedzialno$ci za wiarygodnos¢ tego opisu.

6. Laboratorium jest odpowiedzialne przed klientem za pracg podwykonawcy, z wyjatkiem przypadku, kiedy podwykonawca zostal wskazany przez klienta lub organ stanowigcy

Ogdlna liczba stron Sprawozdania z badan: 2.

Rozdzielnik:
1. Zleceniodawca
2 .ala,
Kier orium
ng'ﬁloralor(un.
nz. Pf'ier-z v
nystaw Squer
KONIEC Gk
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