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BADANIA

SPRAWOZDANIE Z BADAN Nr

GMINA GRUTA
GRUTA 244
86-330 MELNO

2. Miejsce/Punkt pobrania/opis prébki : SIEC WODOCIAGOWA PLEMIETA, PRZEDSi« OLE, KRAN W
KUCHNI, WODA UZDATNIONA , ‘/f TR R
Woda | UR/Z F anUT

1. Nazwa i adres zleceniodawcy:

. Badany obiekt: : Gl y
. Data pobrania, godzina / dostarczenia: 2017-09-18 /2017-09-18 : rb — 4
. Data przyjecia do badania-data wykonania badania: 2017-09-18 / 2017-09-;25 L8, 09. 2017
3987/9/2017 g |
6028/WB/09/2017 ' O > - B o o

Pracownik Laboratorium,Przemystaw Saucha zgodnie z PN-EN ISO 19458: 2007
(A),PN-ISO 5667-5:2003 (A)

9. Stan dostarczonej probki:

. Zlecenie nr:
. Kod prébki:

. Prébki pobrane przez:

0 N O n B~ W

Prawidlowy

10. Numer protokotu pobrania: 111/9/2017

Nienew Obja
Lp. Badany parametr/wskaznik Metody badawcze Jedn. miary Wynik badania . spée” no DZW ¥ $nien
ia”
Akceptowal.ny przez A
I | Liczba progowa smaku (TFN) PN-EN 1622:2006 - * o | ot
zmian
Akceplowal’ny przez A
2 Liczba progowa zapachu (TON) PN-EN 1622:2006 - <1 - k::;;ur':;:gfng‘y:;z
zmian
Akcep!owal’na przez A
3 |Barwa PN-EN ISO 7887:2012 p.7 mg/l Pt 10 | § | gmmm
zmian
4 Metnosé PN-EN ISO 7027:2003 p.6 NTU 0,30 + ! 0,07 1 A
5 pH PN-EN ISO 10523:2012 - 7,1 w temp 19,6°C | £ | 0,2 6,5-9,5 A:
6 Jon Amonowy PN-C-04576-04:1994 mg/l 0,18 + | 0,03 0,50 A
7 Zelazo PN-ISO 6332:2001 pg/l 20 + 3 200 A
8 Przewodnos¢ el. wi. PN-EN 27888:1999 uS/ecm 896 w temp 25°C | % 58 2500 A
Autoryzuje Koordynator PLF/CH: E.Godziﬁsg@
Niepe Objas$
Lp. Badany parametr/wskaznik Metody badawcze Jedn. miary Wynik badania wn9§é DZW ¥ nielglia
1
PL-PB-25 Wydanie 02 z dnia A
1 Azotany 15.09.2014r. mg/l 6,4 + 0,9 50
; PL-PB-25 Wydanie 02 z dnia A
2 Azotyny. 15.09.2014r. mg/l <0,05 - 0,50/0,10
3 Mangan . PN-EN ISO 15586:2005 g/l 123 + A
Autoryzuje KoordynatP{ Wa Wolska
Objasnienia: W

!/ Dla badan fizyko-chemicznych oszacowano niepewno$é wyniku badania / pomiaru (dla k=2 przy 95%prawdopodoblenstww) obejmujace etap analityczny
wraz z pobraniem probki, gdy probka zastala pobrana przez Pracownika Laboratorium (Probobiorcg) lub tylko etap analityczny, gdy prébka zostata
dostarczona przez Zleceniodawcg lub Pracownika MWiO.
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Miejskie Wodociagi i Oczyszczalnia Sp.z o.0.
Laboratorium Centralne
86-300 Grudzigdz, ul. Curie - Sktodowskiej 10,

tel.(56) 4504913 fax. (56) 4504914 e-mail:laboratorium@mwio.pl

NINIEJSZE SPRAWOZDANIE Z BADAN ZAWIERA WYNIKI BADAN OBJE?‘E ZAKRESEM AKREDYTACTI' ORAZ'BADAN

SPRAWOZDANIE Z BADAN Nr

1. Nazwa i adres zlecenio

. Badany obiekt:

. Zlecenie nr:
. Kod prébki:

. Prébki pobrane przez:

O 9 O W A~ W

. Data pobrania, godzina / dostarczenia:

dawcy: GMINA GRUTA

GRUTA 244

86-330 MELNO
2. Miejsce/Punkt pobrania/opis prébki : SIEC WODOCIAGOWA PLEMIETA, SKLEP PLUS ZAPLECZE

6029/2017 z dnia 2017-09-25

SOCJALNE, WODA UZDATNIONA

Woda

. Data przyjecia do badania-data wykonania badania:

3987/9/2017
6029/WB/09/2017

PN-ISO 5667-5:2003 (A)

9. Stan dostarczonej probki: Prawidlowy
10. Numer protokotu pobrania: 111/9/2017

{

|

2017-09-18 /2017-09-18 }
2017-09-18 / 2017-09-25

1.

NIEAKREDYTOWANYCH. WYNIKI SPOZA ZAKRESU AKREDYTACJI OZNACZONO ,N", WYNIKI AKREDYTOWANE "A”

R &

Pracownik Laboratorium,Przemystaw Saucha zgodnie z PN-EN IS0 19458:2007 (A),

Objasnienia: Mg)

!/ Dla badan fizyko-chemicznych oszacowano niepewno$é wyniku badania / pomiaru (dla k=2 przy 95%prawdopodobieristwie) obejmujace etap analityczny
wraz z pobraniem probki, gdy probka zastala pobrana przez Pracownika Laboratorium (Prébobiorcg) lub tylko etap analityczny, gdy probka zostala
dostarczona przez Zleceniodawce lub Pracownika MWiO.

PL-PO-02/F-04

Wydanie 03 z dnia 01.02.2016r
OSTATNIA AKTUALIZACJA/WERYFIKACJA METOD BADAWCZYCH W LABORATORIUM CENTRALNYM 01.02.2017

Niepewno b
Lp. Badany parametr/wskazZnik Metody badawcze Jedn. miary Wynik badania sV DZW ¥ sni%n
ia
Akceptowal'ny przez A
1 | Liczba progowa smaku (TFN) PN-EN 1622:2006 . <1 |
zmian
Akceptowalﬁy przez A
2 Liczba progowa zapachu (TON) PN-EN 1622:2006 - <1 - k:i';"r':;?(;?;fv;gzz
zmian
Akceplowal'na przez A
3 |Barwa PN-EN ISO 7887:2012 p.7 mg/l Pt 10 2] § | e
zmian
4 Megtnosé PN-EN ISO 7027:2003 p.6 NTU 0,31 + | 0,07 1 A
5 pH PN-EN ISO 10523:2012 - 7,1 w temp 19,6°C |+ | 0,2 6,5:9,5 A
6 Jon Amonowy PN-C-04576-04:1994 mg/l 0,28 + i 0,05 0,50 A
7 Zelazo PN-ISO 6332:2001 pg/l 50 & 7 200 A
8 Przewodnos¢ el. wi. PN-EN 27888:1999 pS/cm 896 wtemp25°C | £ | 58 2500 A
Autoryzuje Koordynator PLF/CH: E.Godzinsk
Niepe Obja$
Lp. Badany parametr/wskaznik Metody badawcze Jedn. miary Wynik badania wno$é DZW ¥ nienia
1 3
PL-PB-25 Wydanie 02 z dnia A
1 Azotany 15.09.2014r. mg/l 6,7 + | 09 50
PL-PB-25 Wydanie 02 z dnia A
2 Azotyny. 15.09.2014r. mg/l <0,05 - 0,50/0,10
3 Mangan . PN-EN ISO 15586:2005 ng/l 33 + 7 50 A
Autoryzuje Koog‘c{iyn_ator, PLI: Anna Wolska
] el

Strona 1/2



Miejskie Wodociagi i Oczyszczalnia Sp.z 0.0.
Laboratorium Centralne
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tel.(56) 4504913 fax. (56) 4504914 e-mail:laboratorium@mwio.pl

PoLskie CENTRUM
AKREDYTACJ!

N

" BADANIA -

. . o8 Son oRiing 7
NINIEJSZE SPRAWOZDANIE Z BADAN ZAWIERA WYNIKI BADAN OBJETE ZAKRESEM
NIEAKREDYTOWANYCH. WYNIKI SPOZA ZAKRESU AKREDYTACJI OZNACZONO ,,N”, WYNIKI AKREDYTOWANE "A”

ABatd SPRAWOZDANIE Z BADAN Nr . 6193/2017 z dnia 2017-09-2
1. Nazwa i adres zleceniodawcy: GMINA GRUTA . [ 11
GRUTA 244 L%.59 Qo
86-330 MELNO A ]
2. Miejsce/Punkt pobrania/opis probki : SUW PLEMIETA, WODA UZDATNIONAY | | i 28,09, 2017
3. Badany obiekt: Woda R T
d . . /7 50D
4. Data pobrania, godzina / dostarczenia: 2017-09-22 /2017-09-22 { T ——
5. Data przyjecia do badania-data wykonania badania: 2017-09-22 / 2017-09-25 e
6. Zlecenie nr: 4108/9/2017
7. Kod probki: 6193/W/09/2017
8. Probki pobrane przez:  Pracownik Laboratorium,Michal Czarniak zgodnie z ,PN-ISO 5667-5:2003 (A)
9. Stan dostarczonej prébki: Prawidlowy
10. Numer protokotu pobrania: 155/9/2017
Niepewno Obja
Lp. Badany parametr/wskaznik Metody badawcze Jedn. miary Wynik badania grz 1 DZW ¥ §.ni6/:Jn
12
1 Jon Amonowy PN-C-04576-04:1994 mg/Il 0,26 + ! 0,04 0,50 A
Autoryzuje Koordynator PLF/CH: E.Godziflséjp
Niepe Obja$
Lp. Badany parametr/wskaznik Metody badawcze Jedn. miary Wynik badania wnl?Sé DzZW ¥ nic/;lia
1 Mangan . PN-EN ISO 15586:2005 ng/l 123 * 25 50 A
Autoryzuje Koordynator PLI: %Cn’na Wolska
Objasnienia: 2 y,( EQ/

'/ Dla badan fizyko-chemicznych oszacowano niepewno$¢ wyniku badania / pomiaru (dla k=2 przy 95%prawdopodobieristwie) obejmujgce etap analityczny
wraz z pobraniem probki, gdy probka zastala pobrana przez Pracownika Laboratorium (Probobiorcg) lub tylko etap analityczny, gdy probka zostata
dostarczona przez Zleceniodawce lub Pracownika MWiO.

*/ DZW- Dopuszczalne Zakresy Wartosci wg Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do

spozycia przez ludzi (Dz. U. poz. 1989/2015) W przypadku podania jednej wartosci dolna warto$¢ zakresu wynosi zero

Warunek:[azotany)/50+[azotyny]/3 < 1, gdzie wartosci w nawiasach kwadratowych oznaczaj: stezenie azotanow (NO;) i azotynow (NO;) w mg/I.

Stezenie azotynow w wodzie uzdatnionej wprowadzonej do sieci wodociggowej lub innych urzadzen dystrybucji nie moze przekraczaé wartosci 0,10 mg/l

3/A-metoda akredytowana zgodnie z zakresem akredytacji nr AB 680; N- metoda nieakredytowana; R-metoda referencyjna (dotyczy obszaru regulowanego prawnie);

‘W-norma wycofana przez Polski Komitet Normalizacyjny bez zastapienia.

Laboratorium moze wykonywaé badania wody przeznaczonej do spozycia przez Iudzi - zgodnie z Ustawq z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu
w wodg i zbiorowym odprowadzaniu sciekow. ( tekst Jjednolity Dz. U. , poz. 328/2017), posiada zatwierdzenie Paristwowej Inspekcji Sanitarnej-DECYZJA
NR 58/N.HK/I7 na badanie prébek wody przeznaczonej do spoycia.

Oswiadczenie:

1. Wyniki badar odnosza si¢ wylacznie do badanego obiektu.

2 Bez pisemnej zgody Laboratorium sprawozdanie nie moze by¢ powielane inaczej jak tylko w catosci.

3. Klient ma prawo zlozenia skargi w terminie 14 dni od daty wykonania badania lub nadania sprawozdania z badan poczta

4. W przypadku dostarczenia prébek przez Zleceniodawcg Laboratorium nie ponosi odpowiedzialnosci za pobranie i transport probek

5. W przypadku pobrania i dostarczenia probek przez Zleceniodawce Laboratorium dokonuje opisu miejsca/punktu pobrania na podstawie informacji
uzyskanych od klienta. Laboratorium nie ponosi odpowiedzialnosci za wiarygodnos¢ tego opisu.

6. Laboratorium jest odpowiedzialne przed Klientem za prace podwykonawcy, z wyjatkiem przypadku, kiedy podwykonawca zostal wskazany przez Klienta lub organ stanowiacy

Ogolna liczba stron Sprawozdania z badan: 1.

Rozdzielnik:
1. Zleceniodawca .
2 aa Kisrownik Laboratcrium
Kierow%ﬁ oratorium:
r I VED./d
KQ&Q’EGM. Przen( Vs .zu.-vb’a/ucha
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PCA

g tel.(56) 4504913 fax. (56) 4504914 e-mail:laboratorium@mwio.pl 86-300 ¢
p te 4 X
% : NINIEJSZE SPRAWOZDANIE Z BADAN ZAWIERA WYNIKI BADAN OBJETE-ZAKRESEM AKRED
e NIEAKREDYTOWANYCH. WYNIKI SPOZA ZAKRESU AKREDYTACII OZNACZONG,, N}y WYNIKI AKRI
AB 680 SPRAWOZDANIE Z BADAN Nr 6194/2017 z dnia 2017-09-25
F
1. Nazwa i adres zleceniodawcy: GMINA GRUTA R Ty
GRUTA 244 2%.05 A4,
86-330 MELNO N
2. Miejsce/Punkt pobrania/opis prébki : SIEC WODOCIAGOWA ANTONI WODKA, '()KONJN,,,KRAN \\4
KUCHNI ! W Y I
3. Badany obiekt: Woda | YRL 4
4. Data pobrania, godzina / dostarczenia: 2017-09-22 /2017-09-22 78, 09
H I « UJ,
5. Data przyjecia do badania-data wykonania badania: 2017-09-22 / 2017-09-?5 |
6. Zlecenie nr: 4108/9/2017 [ q b
7. Kod probki: 6194/W/09/2017 ai———— S
8. Probki pobrane przez:  Pracownik Laboratorium,Michal Czarniak zgodnie z ,PN-ISO 5667-5:2003 (A)
9. Stan dostarczonej prébki: Prawidlowy
10. Numer protokotu pobrania: 155/9/2017
Niepe Objas
Lp. Badany parametr/wskaznik Metody badawcze Jedn. miary Wynik badania wnl?sé DZW ¥ nie“nia
1 Mangan . PN-EN ISO 15586:2005 pg/l 166 + 33 50 A

A -

Autoryzuje Koordynator PLI: A Wolska
yZuj y ngao

Objasnienia:
'/ Dla badan fizyko-chemicznych oszacowano niepewnos¢ wyniku badania / pomiaru (dla k=2 przy 95%prawdopodobieristwie) obejmujace etap analityczny
wraz z pobraniem probki, gdy probka zastala pobrana przez Pracownika Laboratorium (Probobiorcg) lub tylko etap analityczny, gdy probka zostala
dostarczona przez Zleceniodawce lub Pracownika MWiO.

%/ DZW- Dopuszczalne Zakresy Wartogci wg Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do

spozycia przez ludzi (Dz. U. poz. 1989/2015) W przypadku podania jednej wartosci dolna warto$¢ zakresu wynosi zero

Warunek:[azotany]/50+[azotyny]/3 < 1, gdzie wartosci w nawiasach kwadratowych oznaczajg: stgzenie azotanéw (NOs) i azotynow (NO,) w mg/l.

Stgzenie azotynow w wodzie uzdatnionej wprowadzonej do sieci wodociggowej lub innych urzadzen dystrybucji nie moze przekraczaé wartosci 0,10 mg/l

*/A-metoda akredytowana zgodnie z zakresem akredytacji nr AB 680; N- metoda nieakredytowana; R-metoda referencyjna (dotyczy obszaru regulowanego prawnie);

W-norma wycofana przez Polski Komitet Normalizacyjny bez zastapienia.

Laboratorium moze wykonywa¢ badania wody przeznaczonej do spozycia preez ludzi - zgodnie z  Ustawq z dnia 7 czerwea 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu
w wode i zbiorowym odprowadzaniu sciekéw. ( tekst jednolity Dz. U. , poz 328/2017), posiada zatwierdzenie Paristwowej Inspekcji Sanitarnej-DECYZJA
NR 58/N.HK/17 na badanie prébek wody przeznaczonej do spozycia.

Oswiadczenie:
1. Wyniki badan odnosza si¢ wylacznie do badanego obiektu.

2 Bez pisemnej zgody Laboratorium sprawozdanie nie moze by¢ powielane inaczej jak tylko w calosci.

3. Klient ma prawo zlozenia skargi w terminie 14 dni od daty wykonania badania lub nadania sprawozdania z badan poczta

4. W przypadku dostarczenia probek przez Zleceniodawce Laboratorium nie ponosi odpowiedzialnosci za pobranie i transport probek

5. W przypadku pobrania i dostarczenia prébek przez Zleceniodawce Laboratorium dokonuje opisu miejsca/punktu pobrania na podstawie informacji
uzyskanych od klienta. Laboratorium nie ponosi odpowiedzialnosci za wiarygodnos¢ tego opisu.

6. Laboratorium jest odpowiedzialne przed klientem za prace podwykonawcy, z wyjatkiem przypadku, kiedy podwykonawca zostat wskazany przez klienta lub organ stanowigcy

Ogolna liczba stron Sprawozdania z badan: 1.

Rozdzielnik:
1. Zleceniodawca
2 .a/a.
s raudiéivhik D986 SHH:
KONIEC Lt g
mgr inz. Przényfstaw Saucha
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Miejskie Wodociagi i Oczyszczalnia Sp.z 0.0.
Laboratorium Centralne o3
86-300 Grudziadz, ul. Curie - Sklodowskiej 10, 18-

PCA.

i tel.(56) 4504913 fax. (56) 4504914 ¢-mail:laboratorium@mwio.pl 5 §

R s g, 0 aaig

: % 5 NINIEJSZE SPRAWOZDANIE Z BADAN ZAWIERA WYNIKI BADAN OBJETE ZAKRESEM AKREDYTACII ORAZIBADAN ¢ o
kol NIEAKREDYTOWANYCH. WYNIKI SPOZA ZAKRESU AKREDYTACJI OZNACZONQ:; NI\ WYNIKI AKREDYTQWANE "A” 3 12
 BADANIA | = ¢ Lo £L0)3

SPRAWOZDANIE Z BADAN Nr 6195/2017 z dnia 2017-09-25 CR 6
1. Nazwa i adres zleceniodawcy: GMINA GRUTA 28 09 9,
GRUTA 244 =

86-330 MELNO

P— FSR—— N

2. Micjsce/Punkt pobrania/opis probki : SIEC WODOCIAGOWA ZENON PILAT, PLEMIETA KRAN'W | 7/
KUCHNI f U D GMINY "A
3. Badany obiekt: Woda f | =
: : . | (1809, 20
4. Data pobrania, godzina / dostarczenia: 2017-09-22 /2017-09-22 | [ i
5. Data przyjecia do badania-data wykonania badania: 2017-09-22 / 2017-09-25 [ ~% 9 ;:: RS
6. Zlecenie nr: 4108/9/2017 lt S b - B Rt S
7. Kod prébki: 6195/W/09/2017
8. Probki pobrane przez:  Pracownik Laboratorium,Michal Czarniak zgodnie z ,PN-ISO 5667-5:2003 (A)
9. Stan dostarczonej probki: Prawidlowy
10. Numer protokotu pobrania: 155/9/2017
Niepe Obja$
Lp. Badany parametr/wskaznik Metody badawcze Jedn. miary Wynik badania wn‘(/)éé DZW ¥ nielglia
1 Mangan . PN-EN ISO 15586:2005 ng/l 121 + 24 50 A
Autoryzuje Koordynator PLI: Anna &Vlolska
Objasnienia: L—JO.J Co.

'/ Dla badan fizyko-chemicznych oszacowano niepewnos$¢ wyniku badania / pomiaru (dla k=2 przy 95%prawdopodobieristwie) obejmujace etap analityczny
wraz z pobraniem prébki, gdy probka zastata pobrana przez Pracownika Laboratorium (Probobiorce) lub tylko etap analityczny, gdy probka zostala
dostarczona przez Zleceniodawce lub Pracownika MWiO.

*/ DZW- Dopuszczalne Zakresy Wartosci wg Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do

spozycia przez ludzi (Dz. U. poz. 1989/2015) W przypadku podania jednej wartosci dolna wartosé zakresu Wynosi zero

Warunek:[azotany]/50+[azotyny]/3 < 1, gdzie wartosci w nawiasach kwadratowych oznaczajq: stezenie azotanéw (NO3) i azotynéw (NO,) w mg/l.

Stgzenie azotynow w wodzie uzdatnionej wprowadzonej do sieci wodociagowej lub innych urzadzen dystrybucji nie moze przekraczaé wartosci 0,10 mg/I

3/A-metoda akredytowana zgodnie z zakresem akredytacji nr AB 680; N- metoda nieakredytowana; R-metoda referencyjna (dotyczy obszaru regulowanego prawnie);

W-norma wycofana przez Polski Komitet Normalizacyjny bez zastapienia.

Laboratorium moze wykonywac badania wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi - zgodnie z Ustawq z dnia 7 czerwea 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu
w wodg i zbiorowym odprowadzaniu Sciekow. ( tekst jednolity Dz. U. , poz. 328/2017), posiada zatwierdzenie Paiistwowej Inspekcji Sanitarnej-DECYZJA
NR 58/N.HK/17 na badanie prébek wody przeznaczonej do spozycia.

Oswiadczenie:

1. Wyniki badan odnosza si¢ wylacznie do badanego obiektu.

2 .Bez pisemnej zgody Laboratorium sprawozdanie nie moze byé powielane inaczej jak tylko w calogci.

3. Klient ma prawo ztozenia skargi w terminie 14 dni od daty wykonania badania lub nadania sprawozdania z badan poczta

4. W przypadku dostarczenia probek przez Zleceniodawce Laboratorium nie ponosi odpowiedzialnosci za pobranie i transport probek

5. W przypadku pobrania i dostarczenia probek przez Zleceniodawce Laboratorium dokonuje opisu miejsca/punktu pobrania na podstawie informacji
uzyskanych od klienta. Laboratorium nie ponosi odpowiedzialnosci za wiarygodnosé tego opisu.

6. Laboratorium jest odpowiedzialne przed klientem za pracg podwykonawey, z wyjatkiem przypadku, kiedy podwykonawca zostat wskazany przez klienta lub organ stanowiacy

Ogolna liczba stron Sprawozdania z badan: 1.

Rozdzielnik:
1. Zleceniodawca
2 .a/a.

Kierownik Laboraterium

Kierow;xik,,_ boratorium:
00
mgr inz. p7é-nys ¥ Sauche
KONIEC
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