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NINIEJSZE SPRAWOZDANIE Z BADAN ZAWIERA WYNIKI BADAN OBJETBZAKRESED )(4 gyg &1 oraz BADAN,
NIEAKREDYTOWANYCH. WYNIKI SPOZA ZAKRESU AKREDYTACJI OZNACZONO, ,,N", WYNIKI AKRE

‘'OWANE "A”

SPRAWOZDANIE Z BADAN Nr 1793/2019 z dnia 2019-03-18

GMINA GRUTA : f‘
o280 ]

GRUTA 244
86-330 MELNO

2. Miejsce/Punkt pobrania/opis probki : SUW BOGUSZEWO, WODA UZDATNIONA ) /2&1,_7__»
. — &KL
3. Badany obiekt: Woda
4. Data pobrania, godzina / data dostarczenia, godzina: 2019-03-11 godz. 10:30 / 2019-03-11 godz. 13:00
5. Data przyjecia do badania-data wykonania badania: 2019-03-11/2019-03-18
6. Zlecenie nr: 911/3/2019
7. Kod probki: 1793/WB/03/2019
8. Probki pobrane przez:  Pracownik Laboratorium,Michal Czarniak zgodnie z PN-ISO 5667-5:2003 (Z) (A),
PN-EN ISO 19458:2007 (A)
9. Stan dostarczonej probki: Prawidltowy
10. Numer protokotu pobrania: 61/3/2019
Lp. Badany parametr/wskaznik Metody badawcze Jedn. miary Wynik badania Nigg e]v/vnoéé parﬁi?rgsrcézna” g‘l’]{f};‘
Biochemiczne zapotrzebowanie ! A
1 tlenu (BZTS) PN-EN 1899-2:2002 mg/l 02 1 + 0,2
Chemiczne zapotrzebowanie tlenu 3 o A
2 (SP-ChZT) PN-ISO 15705:2005 mg/l 02 27 i 7
3 zawiesina ogdlna PN-EN 872:2007+Ap1:2007 mg/l <2,0 - A
Data i godzina badania A
Akceptowalpy przez
4 | Liczba progowa smaku (TFN) PN-EN 1622:2006 - A S| oot o
zmian
<1
Data i godzina badania A
0150512 Akceptowalny przez
" . -03- ki tow i b
5 Liczba progowa zapachu (TON) PN-EN 1622:2006 - 0790 - ::l:‘:_:‘;:‘d;’ow'ycﬁz
zmian
<1
PN-EN ISO 7887:2012 e &
s s ki tow i b
6 | Bava p.7+Ap1:2015-06 mgfl Pt 10 05| Seprawidiowyeh
zmian 4/
Akceptowalna przez A
ko_nsumeptéw ibez
7 | Metnos¢ PN-EN SO 7027-1:2016-09 NTU 0,75 | D1 | Tommwemash
zakres wartosci do
1,0
8 pH PN-EN ISO 10523:2012 - 7,1 wtemp 20,1°C | £ { 0,2 6,5-9,5 A
9 Zelazo PN-ISO 6332:2001+Ap1:2016-06 ng/l 130 + 17 200 A
10 | Przewodnosc¢ el. wi. PN-EN 27888:1999 uS/cm 775w temp 25°C | + 24 2500 A
11 Jon amonowy PN-ISO 7150-1:2002 mg/l 0,10 +: 0,02 0,50 A

Autoryzuje Koordynator PLF/CH: E.Godziaska
ryzuj y Hy /%9 7185 ;

p— . . . Niepewnosé¢ Wartosé Objasn
Lp. Badany parametr/wskaznik Metody badawcze . Jedn. miary Wynik badania o parameteycens ? | lenin®
12 Mangan . PN-EN ISO 15586:2005 pg/l 40 + 5 50 A

Objasnienia:
PL-PO-02/F-04

Autoryzuje Koordynator PLI: An\n\a}n FV{)lska
ARIAA L
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Miejskie Wodociagi i Oczyszczalnia Sp.z 0.0. w Grudzigdzu
Laboratorium Centralne
86-300 Grudziadz, ul. Curie - Sklodowskiej 10,
tel.(56) 4504913 fax. (56) 4504914 e-mail:laboratorium@mwio.pl

NINIEJSZE SPRAWOZDANIE Z BADAN ZAWIERA WYNIKI BADAN OBJETE ZAKRESEM AKREDYTACJI ORAZ BADAN
NIEAKREDYTOWANYCH. WYNIKI SPOZA ZAKRESU AKREDYTACJI OZNACZONO ,,N”, WYNIKI AKREDYTOWANE "A”

SPRAWOZDANIE Z BADAN Nr 1793/2019 z dnia 2019-03-18

'/ Dla badan fizyko-chemicznych oszacowano niepewnos¢ wyniku badania / pomiaru (dla k=2 przy 95%prawdopodobieristwie) obejmujace etap analityczny
wraz z pobraniem probki, gdy probka zastala pobrana przez Pracownika Laboratorium (Probobiorce) lub tylko etap analityczny, gdy probka zostata
dostarczona przez Zleceniodawcg lub Pracownika MWiO.

%/ Warto$é parametryczna- wg Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi

(Dz. U. poz. 2294/2017) W przypadku podania jednej wartosci dolna wartos¢ zakresu wynosi zero

’/A-metoda akredytowana zgodnie z zakresem akredytacji nr AB 680; N- metoda nieakredytowana; R-metoda referencyjna (dotyczy obszaru regulowanego prawnie);

W-norma wycofana przez Polski Komitet Normalizacyjny bez zastgpienia.

Z-norma zastapiona przez PKN kolejnym wydaniem normy, inng norma;

*/ pozadana warto$é tego parametru w wodzie w kranie konsumenta-do 15 mgPt/l.

Badanie - Liczba progowa zapachu/smaku-wykonano metoda parzysta, uproszczona, wyboru niewymuszonego przy liczbie oceniajagcych min.3 osoby;

temperatura badania: (23+2)°C, precyzja badania min. 66 %; Czas przechowywania probki przed badaniami <72h;

Opis zrodia wody odniesienia: zrodlana woda butelkowana;

Wynik badania liczba progowa zapachu/smaku <1: brak zapachu/smaku (Akceptowalny przez konsumentow i bez nieprawidlowych zmian);

Wynik badania liczba progowa zapachu/smaku >1: nieakceptowalny.

Zawiesing og6lng oznaczono na saczkach z widkna szklanego Alchem o $rednicy 47mm.

r o Wynik Jednostka' | Niepewno Wartosé ey
Lp Badany parametnfwskaZnik Metoda badawcza badania §¢? parametryczna ’ Oet:::f? !
Mikroorganizmy w 1 ml na agarze . Bez
13 odzywczym w temp.22 st.C (metoda PN'EN 18O 84 Jtk/Iml <50:141> | nieprawidlowych AR (
- 6222:2004 .
plytkowa, posiew wglebny) zmian 5/
. . . PN-EN ISO 9308-
14 Bakterie grupy coli (metoda filtracji 1:2014-12+A12017- 0 jtk/100ml ) 0 AR
membranowej) 04
15 Escherichia coli (metoda filtracji PN-EN ISO 9308-1: 0 jtk/100ml } 0 AR
membranowej) 2014-12+A1:2017-04
16 Enterokoki [pac.i_orkowce kaiow{e] PN-EN ISO 7899- 0 jtk/100ml _ 0 AR
(metoda filtracji membranowe;j) 2:2004

Objasnienia:

'/ liczba jednostek tworzacych kolonie w okreslonej objetosci probki odniesienia.
%/ podana warto$é niepewnosci stanowi niepewnos¢ rozszerzona przy wspélczynniku rozszerzenia k=2 i prawdopodobienstwie okolo 95% wyznaczona

na podstawie PKN-ISO/TS 19036:2011. Niepewno$¢ wyniku badania dla probki pobranej przez Pracownika Laboratorium obejmuje etap pobrania
probki, dla probek pobranych przez Zleceniodawcg lub Pracownika MWiO nie dotyczy etapu pobrania probki;

’/ Warto$¢ parametryczna — wg Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia

przez ludzi (Dz. U. poz. 2294/2017);

*/ A-metoda akredytowana zgodnie z zakresem akredytacji nr AB680; N- metoda nieakredytowana; R-metoda referencyjna (dotyczy obszaru

regulowanego prawnie);

Z-norma zastapiona przez PKN kolejnym wydaniem normy, inng norma;

%/ zaleca si¢ aby ogolna liczba mikroorganizméw nie przekraczala:

100 jtk/Iml w wodzie wprowadzanej do sieci wodociagowe;j

200 jtk/1ml w kranie konsumenta (

Autoryzuje Koordynator PLM: Dorota Kicerma:@\/

Laboratorium moze wykonywa¢ badania wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi - zgodnie z Ustawq z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu
w wodeg i zbiorowym odprowadzaniu Sciekow ( tekst jednolity Dz U. poz 1152/2018).

Laboratorium posiada zatwierdzenie Paristwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego dla wszystkich zawartych w sprawozdaniu z badari metod
badawczych i parametrow-DECYZJA NR 80/N.HK/18 z dnia 27.03.2018r.(oprocz poz. 1-3).

Badania mikrobiologiczne wody (oznakowane ,,R") sq wykonywane metodami referencyjnymi zgodnie z wymaganiami Rozporzqdzenia Ministra Zdrowia z
dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. poz.2294/2017).

Oswiadczenie:
1. Wyniki badan odnosza si¢ wylacznie do badanego obiektu.

2 .Bez pisemnej zgody Laboratorium sprawozdanie nie moze by¢ powielane inaczej jak tylko w catosci.

3. Klient ma prawo ztozenia skargi w terminie 14 dni od daty wykonania badania lub nadania sprawozdania z badan poczta.

4. W przypadku dostarczenia probek przez Zleceniodawcg Laboratorium nie ponosi odpowiedzialno$ci za pobranie i transport probek.

5. W przypadku pobrania i dostarczenia probek przez Zleceniodawcg Laboratorium dokonuje opisu miejsca/punktu pobrania na podstawie informacji.
uzyskanych od klienta. Laboratorium nie ponosi odpowiedzialno$ci za wiarygodnos$c¢ tego opisu.

6. Laboratorium jest odpowiedzialne przed klientem za prace podwykonawcy, z wyjatkiem przypadku, kiedy podwykonawca zostat wskazany przez klienta lub organ stanowigcy.

7. Wyniki badan uzyskane metoda niereferencyjna sa nieprzydatme do oceny zgodnosci w tym obszarze (dotyczy obszaru regulowanego prawnie).

Ogolna liczba stron Sprawozdania z badan: 2.

Rozdzielnik:
1. Zleceniodawca
2 ala. A n forium
KieKderow ii-EAb3Fatotium:
KONIEC MR cauche
mgr inZ. yseaut =
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Miejskie Wodociagi i Oczyszczalnia Sp.z 0.0.
Laboratorium Centralne R1U vl CE NT RA L N E

86-300 Grudziadz, ul. Curie - Sklodowskiej 10, SURRA LT igi 10
tel.(56) 4504913 fax. (56) 4504914 e-mail:laboratorium@mwio.pl 50 GRUDZIADZ, ul. Curie-Skiodowskiej

1. 56 4504913, fax 58 4504914
NINIEJSZE SPRAWOZDANIE Z BADAN ZAWIERA WYNIKI BADAN OBJ u} mmtﬂm‘omfmmzv
NIEAKREDYTOWANYCH. WYNIKI SPOZA ZAKRESU AKREDYTAGI ozszcz N ) n{ﬁ%’ﬁﬂmﬁm@ 'A
I

1794/2019 i'dnla 2019 03~18 SRUTA

i |

PCA

POLSKIE CENTAUR
AKREDYTACII

e

BADANIA

SPRAWOZDANIE Z BADAN Nr

GMINA GRUTA :
GRUTA 244 g f
86-330 MELNO L

1. Nazwa i adres zleceniodawcy:

20. 03. 2019

gg@%i

2. Miejsce/Punkt pobrania/opis probki :

KUCHNI - h_‘*‘“‘wnw—~
3. Badany obiekt: Woda
4. Data pobrania, godzina / data dostarczenia, godzina: 2019-03-11 godz. 10:40 / 2019-03-11 godz. 13:00
5. Data przyjecia do badania-data wykonania badania: 2019-03-11 /2019-03-14
6. Zlecenie nr: 911/3/2019
7. Kod probki: 1794/WB/03/2019
8. Probki pobrane przez:  Pracownik Laboratorium,Michal Czarniak zgodnie z PN-ISO 5667-5:2003 (Z) (A),PN-
EN ISO 19458:2007 (A)
9. Stan dostarczonej probki: Prawidlowy
10. Numer protokotu pobrania: 61/3/2019
Lp. Badany parametr/wskaznik Metody badawcze Jedn. miary Wynik badania Niepel"vnoﬁé para‘l‘r,nz:alt'tr‘;gcézna” ?e':“l:s,',‘
Data i godzina badania A
0314 Akceptowalpy przez
1| Liczba progowa smaku (TFN) PN-EN 1622:2006 . W S it
zmian
<1
Data i godzina badania A
Akceptowalny przez
-03-12 i
2 Liczba progowa zapachu (TON) PN-EN 1622:2006 - 2 10973% 12 - k:l';“r':;ﬂ;;’gw'ygiz
zmian
<1
PN-EN ISO 7887:2012 S |
- : k tow i b
3 Barwa p.7+Ap1:2015-06 mg/l Pt 10 + 5 :i';“r:’;i"d;‘;vw‘ycﬁz
zmian 4/
Akceptowalna przez A
ko_nsume{néw ibez
4 | Metnos¢ PN-EN ISO 7027-1:2016-09 NTU 0,92 0,14 | Temctowven
zakres wartosci do
1,0
5 pH PN-EN ISO 10523:2012 - 7,1 wtemp21,0°C | £ | 0,2 6,5-9,5 A
6 Zelazo PN-ISO 6332:2001+Ap1:2016-06 ng/l 120 + 16 200 A
7 Przewodnos¢ el. wi. PN-EN 27888:1999 uS/cm 768 wtemp 25°C | £ | 23 2500 A
8 Jon amonowy PN-ISO 7150-1:2002 mg/l 0,06 + i 0,01 0,50 A
Autoryzuje Koordynator PLF/CHD:ZE%Z%S%
¢
Lp. Badany parametr/wskaznik Metody badawcze Jedn. miary Wynik badania Niepel\Ivnos'c' para‘l’x‘lli:lt’;i‘ina Y (i)el:lji:é,‘;
1 | Mangan. PN-EN ISO 15586:2005 pg/l 41 £ 5 50 A
Autoryzuje Koordynator PLI: An}} 9Wolska
Objasnienia: JON o

!/ Dla badan fizyko-chemicznych oszacowano niepewno$¢ wyniku badania / pomiaru (dla k=2 przy 95%prawdopodobiefistwie) obejmujace efap analityczny
wraz z pobraniem probki, gdy probka zastata pobrana przez Pracownika Laboratorium (Probobiorcg) lub tylko etap analityczny, gdy probka zostata
dostarczona przez Zleceniodawcg lub Pracownika MWiO.

%/ Warto§¢ parametryczna- wg Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi

(Dz. U. poz. 2294/2017) W przypadku podania jednej warto$ci dolna warto$¢ zakresu wynosi zero

Warunek:[azotany]/50+[azotyny]/3 < 1, gdzie wartosci w nawiasach kwadratowych oznaczaja: stgzenie azotanow (NO3) i azotynow (NO,) w mg/l.

Stezenie azotynéw w wodzie uzdatnionej wprowadzonej do sieci wodociagowej lub innych urzadzen dystrybucji nie moze przekracza¢ wartoéci 0,10 mg/I

PL-PO-02/F-04
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Miejskie Wodociagi i Oczyszczalnia Sp.z 0.0. w Grudzigdzu
Laboratorium Centralne
86-300 Grudziadz, ul. Curie - Sktodowskiej 10,
tel.(56) 4504913 fax. (56) 4504914 e-mail:laboratorium@mwio.pl

NINIEJSZE SPRAWOZDANIE Z BADAN ZAWIERA WYNIKI BADAN OBJETE ZAKRESEM AKREDYTACJI ORAZ BADAN
NIEAKREDYTOWANYCH. WYNIKI SPOZA ZAKRESU AKREDYTACJI 0ZNACZONO ,,N”, WYNIKI AKREDYTOWANE "A”

SPRAWOZDANIE Z BADAN Nr 1794/2019 z dnia 2019-03-18

3/A-metoda akredytowana zgodnie z zakresem akredytacji nr AB 680; N- metoda nieakredytowana; R-metoda referencyjna (dotyczy obszaru regulowanego prawnie);
W-norma wycofana przez Polski Komitet Normalizacyjny bez zastapienia.

Z-norma zastgpiona przez PKN kolejnym wydaniem normy, inng norma;

*/ pozadana warto$¢ tego parametru w wodzie w kranie konsumenta-do 15 mgPV/1.

Badanie - Liczba progowa zapachu/smaku-wykonano metoda parzysta, uproszczona, wyboru niewymuszonego przy liczbie oceniajacych min.3 osoby;

temperatura badania: (23+2)°C, precyzja badania min. 66 %; Czas przechowywania probki przed badaniami <72h;

Opis zrédta wody odniesienia: zrédlana woda butelkowana;

Wynik badania liczba progowa zapachu/smaku <1: brak zapachu/smaku (Akceptowalny przez konsumentow i bez nieprawidlowych zmian);

Wynik badania liczba progowa zapachu/smaku >1: nieakceptowalny.

- Wynik Jednostka! | Niepewno Wartos¢é b o B
Lp Badany pevantetrinskainik Metoda badawcza badania 62 parametryczna ’ Oet:ljggfl !
Mikroorganizmy w 1 ml na agarze . Bez
1 odzywczym w temp.22 st.C (metoda lTSNz;;I;(I)(S)? 112 jtk/1ml <67:187> | nieprawidlowych A/R
plytkowa, posiew wglebny) ) zmian 5/
. . N PN-EN ISO 9308- ]
2 Bakterie grupy coli (met.oda filtracji 1:2014-12+A1:2017- 0 jtk/100ml _ 0 AR
membranowej) 04 (
3 Escherichia coli (metoda filtracji PN-EN ISO 9308-1: 0 jtk/100ml 0 AR
membranowe;) 2014-12+A1:2017-04 }
4 Enterokoki [paciorkowce katowe] (metoda | PN-EN ISO 7899- jtk/100ml
! : , 0 . 0 AR
filtracji membranowej) 2:2004

. - \
Autoryzuje Koordynator PLM: Dorota Kicerman | )
Obijasnienia: ) U/ \\
'/ liczba jednostek tworzacych kolonie w okreslonej objetosci probki odniesienia.

?/ podana warto$¢ niepewnosci stanowi niepewno$¢ rozszerzona przy wspélczynniku rozszerzenia k=2 i prawdopodobienstwie okoto 95% wyznaczong

na podstawie PKN-ISO/TS 19036:2011. Niepewnos¢ wyniku badania dla probki pobranej przez Pracownika Laboratorium obejmuje etap pobrania

probki, dla probek pobranych przez Zleceniodawce lub Pracownika MWiO nie dotyczy etapu pobrania probki;

*/ Warto§¢ parametryczna — wg Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia

przez ludzi (Dz. U. poz. 2294/2017);

*/ A-metoda akredytowana zgodnie z zakresem akredytacji nr AB680; N- metoda nieakredytowana; R-metoda referencyjna (dotyczy obszaru

regulowanego prawnie);

Z-norma zastapiona przez PKN kolejnym wydaniem normy, inng norma;

%/ zaleca si¢ aby ogolna liczba mikroorganizméw nie przekraczata:

100 jtk/Iml w wodzie wprowadzanej do sieci wodociagowe;j

200 jtk/1ml w kranie konsumenta

Laboratorium moze wykonywaé badania wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi - zgodnie z Ustawq z dnia 7 czerwca 2001 r. o zhiorowym zaopatrzeniu
w wodeg i zbiorowym odprowadzaniu Sciekow ( tekst jednolity Dz. U. poz. 1152/2018). (
Laboratorium posiada zatwierdzenie Paristwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego dla wszystkich zawartych w sprawozdaniu z badan metod \
badawczych i parametrow-DECYZJA NR 80/N.HK/I8 z dnia 27.03.2018r.

Badania mikrobiologiczne wody (oznakowane ,,R") sq wykonywane metodami referencyjnymi zgodnie z wymaganiami Rozporzqdzenia Ministra Zdrowia z
dnia 7 grudnia 201 7r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. poz.2294/2017).

Oswiadczenie:
1. Wyniki badan odnosza si¢ wylacznie do badanego obiektu.

2 .Bez pisemnej zgody Laboratorium sprawozdanie nie moze by¢ powielane inaczej jak tylko w cato$ci.

3. Klient ma prawo zlozenia skargi w terminie 14 dni od daty wykonania badania lub nadania sprawozdania z badan poczta.

4. W przypadku dostarczenia probek przez Zleceniodawcg Laboratorium nie ponosi odpowiedzialnosci za pobranie i transport probek.

5. W przypadku pobrania i dostarczenia probek przez Zleceniodawcg Laboratorium dokonuje opisu miejsca/punktu pobrania na podstawie informacji.
uzyskanych od klienta. Laboratorium nie ponosi odpowiedzialno$ci za wiarygodnos¢ tego opisu.

6. Laboratorium jest odpowiedzialne przed klientem za pracg podwykonawcy, z wyjatkiem przypadku, kiedy podwykonawca zostal wskazany przez klienta lub organ stanowiacy.

7. Wyniki badan uzyskane metoda niereferencyjna sa nieprzydatne do oceny zgodnosci w tym obszarze (dotyczy obszaru regulowanego prawnie).

Ogodlna liczba stron Sprawozdania z badan: 2.

Rozdzielnik:
1. Zleceniodawca
2 .a/a. \L
i i torium
Kirrownil LARQLALar
KONIEC m&r ing emystaw Sauche
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