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PoLsie CENTRUM
AKREDYTATI!

<\
v
BADANIA

AB 680

SPRAWOZDANIE Z BADAN Nr

1. Nazwa i adres zleceniodawcy: GMINA GRUTA
GRUTA 244
86-330 MELNO

2. Migjsce/Punkt pobrania/opis: SUW PLEMIETA, WODA UZDATNIONA

3. Badany obiekt: Woda

4. Data pobrania, godzina / data dostarczenia, godzina: 2019-04-12 godz. 08:15/2019-04-12 godz. 09:40
5. Data przyjecia do badania/data wykonania badania:  2019-04-12 /2019-04-16

6. Zlecenie nr: 1375/4/2019

7. Kod proébki: 2871/WB/04/2019

8. Probki pobrane przez: Pracownik Laboratorium,Patryk Pukmiel zgodnie z ,PN-EN ISO 19458:2007 z
wylgczeniem pkt.4.4.4.2; 4.4.5; 4.4.6 (A),PN-1SO 5667-5:2017-10 (A)

9. Stan dostarczonej probki: Prawidlowy
10. Numer protokotu pobrania: ~ 135/4/2019
Lp. Badany parametr/wskaznik Metody badawcze Jedn. miary Wynik badania Niepe]\:vno.éc' pam‘:ln:lt.tr:iinn” ?::.’]:5,’}
Data i godzina badania A
Akccplﬂwalpy' przez
I | Liczba progowa smaku (TFN) PN-EN 1622:2006 . o Rl e s m
zmian
<1
Data i godzina badania A
Akcepmwalpy przez
2 Liczba progowa zapachu (TON) PN-EN 1622:2006 - 20105;%_15 = k;’:;?:,ﬂ?nw\,_;?ﬁz
zmian
<1
PN-EN ISO 7887:2012 | ®
-k 3 konsumentow 1 b
3 Barwa p.7+Ap1:2015-06 mg/l Pt 10 = 5 11ie|:ora|w-idlm'v_\¢rc;Z
zmian 4/
Akceptowalna przez A
kornsume!itéw i bez
4 | Metnos¢ PN-EN ISO 7027-1:2016-09 NTU 022 £ 1003 | o
zakres wartosci do
1.0
5 pH PN-EN ISO 10523:2012 - 72wtemp21,6°C | = 0.2 6.5-9,5 A
6 Zelazo PN-ISO 6332:2001+Ap1:2016-06 pg/l 10 +: 1 200 A
7 | Przewodnosé el. wh. PN-EN 27888:1999 uS/cm 884 wtemp25°C | + 27 2500 A
8 Jon amonowy PN-ISO 7150-1:2002 mg/| 0,48 ! 011 0,50 A
Autoryzuje Koordynator PLF/CH; E.Godz(%ﬁska
3 pp O
4
Lp. Badany parametr/wskaznik Metody badawcze Jedn. miary Wynik badania Ncpe,‘,“”é param::;v)cs::na o) (i)e:]i:s"?
1 Mangan . PN-EN ISO 15586:2005 ug/l 10 £ 1 50 A

Objasnienia:

'/ Dla badan fizyko-chemicznych oszacowano niepewnos¢ wyniku badania / pomiaru (dla k=2 przy 95%prawdopodobiefistwie) obejmuj

Autoryzuje Koordynator PLI: Al}ona Wolska

AN

T

éce elah analityczny

wraz z pobraniem probki, gdy probka zastala pobrana przez Pracownika Laboratorium (Prébobiorce) lub tylko etap analityczny, gdy probka zostata
dostarczona przez Zleceniodawcg lub Pracownika MWiO.,
*/ Warto§¢ parametryczna- wg Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jako$ci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi
(Dz. U. poz. 2294/2017) W przypadku podania jednej wartosci dolna wartosé zakresu wynosi zero

Warunek:[azotany]/50+{azotyny]/3 < 1, gdzie wartosci w nawiasach kwadratowych oznaczaja: stezenie azotanow (NOs) i azotyndw (NO;) w mg/l.

Stgzenie azotyndw w wodzie uzdatnionej wprowadzonej do sieci wodociggowej lub innych urzadzen dystrybucji nie moze przekracza¢ wartosci 0,10 mg/l

’/A-metoda akredytowana zgodnie z zakresem akredytacji nr AB 680 N- metoda nieakredytowana; R-metoda referencyjna (dotyczy obszaru regulowanego prawnie);
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Miejskie Wodociagi 1 Oczyszczalnia Sp.z 0.0. w Grudziadzu
Laboratorium Centralne
86-300 Grudziadz, ul. Curie - Sklodowskiej 10,
tel.(56) 4504913 fax. (56) 4504914 e-mail:laboratorium@mwio.pl

SPRAWOZDANIE Z BADAN Nr  2871/2019 z dnia 2019-04-16

W-norma wycofana przez Polski Komitet Normalizacyjny bez zastapienia.
!/ pozadana wartos¢ tego parametru w wodzie w kranie konsumenta-do 15 mgPul.
Badanie - Liczba progowa zapachu/srnaku -wykonano metodg parzysta, uproszczong, wyboru niewymuszonego przy liczbie oceniajacych min.3 osoby;

temperatura badania: (23+2)°C, precyzja badania min. 66 %: Czas przechowywania probki przed badaniami <72h;
Opis zrodia wody odniesienia: zrodlana woda butelkowana;

Wynik badania liczba progowa zapachu/smaku <1: brak zapachu/smaku (Akceptowalny przez konsumentow i bez nieprawidlowych zmian);
Wynik badania liczba progowa zapachu/smaku >1: nieakceptowalny.

: Wynik Jednostka' | Niepewno Wartosé T
Lp e Metoda badawcza badania §? parametryczna ()e?i":f}"
Mikroorganizmy w 1 ml na agarze S-St : Bez
1 odzywezym w temp.22 st.C (metoda 2’;;283? 7 JiK/Iml <3:14> nieprawidlowych A/R
plytkowa, posiew welebny) ; zmian 5/
T d = PN-EN [SO 9308- )
2 Bakterie grupy coli (metoda filtracji 1:2014-12+A1-2017- 0 jtk/100mI ) 0 AR
membranowej) 04
3 Escherichia coli (metoda filtracji PN-EN ISO 9308-1: 0 jtk/100ml 0 AR
membranowej) 2014-12+A1:2017-04 )
4 I'inlemkoki- [pac_i_orkowce katowe] (metoda | PN-EN ISO 7899- 0 jtk/100ml : 0 AR
filtracji membranowej) 2:2004

Autoryzuje Koordynator PLM: Dorota KicermaJ;U/\
Objasnienia:
!/ liczba jednostek tworzacych kolonie w okreslonej objetosci probki odniesienia.
°/ podana wartos¢ niepewnosci stanowi niepewnos¢ rozszerzona przy wspolczynniku rozszerzenia k=2 i prawdopodobienstwic okolo 95% wyznaczona
na podstawie PKN-ISO/TS 19036:2011. Niepewnos¢ wyniku badania dla probki pobranej przez Pracownika Laboratorium obejmuje etap pobrania
probki. dla probek pobranych przez Zleceniodawcg lub Pracownika MWiO nie dotyczy etapu pobrania probki;

'/ Warto$¢ parametryczna — wg Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia
przez ludzi (Dz. U. poz. 2294/2017);

*/ A-metoda akredytowana zgodnie z zakresem akredytacji nr AB680; N- metoda nieakredytowana; R-metoda referencyjna (dotyczy obszaru
regulowanego prawnie);

’/ zaleca sig aby ogdlna liczba mikroorganizmow nie przekraczala:

100 jtk/1ml w wodzie wprowadzanej do sieci wodociagowej

200 jtk/1ml w kranie konsumenta

Laboratorium moe wykonywaé badania wody przeznaczonej do spoiycia przez ludzi - zgodnie z  Ustawq z dnia 7 czerwca 2001 r. o zhiorowym zaopatrzeniu
w wodg i zbiorowym odprowadzaniu Sciekow ( tekst jednolity Dz U. poz 1152/2018).

Laboratorium posiada zatwierdzenie Paristwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego dla wszystkich zawartych w sprawozdaniu z badari metod
badawczych i parametréw-DECYZJA NR 66/N.HK/19 z dnia 27.03.2019r.

Badania mikrobiologiczne wody (oznakowane ,,R") sq wykonywane metodami referencyjnymi zgodnie z wymaganiami Rozporzqdzenia Ministra Zdrowia z
dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spotycia przez ludzi (Dz. U. pez.2294/2017).

Oswiadczenie:

1. Wyniki badan odnosza si¢ wyltacznie do badanego obiektu.

2 Bez pisemnej zgody Laboratorium sprawozdanie nie moze by¢ powielane inaczej jak tylko w calosci.

3. Klient ma prawo ztozenia skargi w terminie 14 dni od daty wykonania badania lub nadania sprawozdania z badan poczta.

4. W przypadku dostarczenia probek przez Zleceniodawcg Laboratorium nie ponosi odpowiedzialno$ci za pobranie i transport probek.

5. W przypadku pobrania i dostarczenia probek przez Zleceniodawceg Laboratorium dokonuje opisu miejsca/punktu pobrania na podstawic informacii.
uzyskanych od klienta. Laboratorium nie ponosi odpowiedzialnosci za wiarygodnos$c tego opisu.

6. Laboratorium jest odpowiedzialne przed klientem za prace podwykonawcy, z wyjatkiem przypadku, kiedy podwykonawca zostal wskazany przez klienta lub organ stanowiacy.
7. Wyniki badan uzyskane metoda niereferencyjna sa nieprzydatne do oceny zgodno$ci w tym obszarze (dotyczy obszaru regulowanego prawnie).

Ogolna liczba stron Sprawozdania z badan: 2.
Rozdzielnik:

1. Zleceniodawca

2 ala.

amnun
Klofowmiﬁ ie wmk Laboratorium:

stat Qquchs
mgr in&: 'ij

KONIEC \ \J
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Miejskie Wodociagi i Oczyszczalnia Sp.z 0.0.
Laboratorium Centralne
86-300 Grudziadz, ul. Curie - Sklodowskiej 10,

tel (56) 4504913 fax. (56) 4504914 e-mail laboratorium@mwio.pl LABU RAT u R l u M G E NT RA L N k,;
88-300 6RUDZIADZ, ul. Curie-Skiodowskiej 1U

tel. 56 4504813, fax 56 4504914
MIEJSKIE WODOCIAG! | OCZYSZCZALNIA Sp.z 0.0.

2872/2019 z dnia 20195040 GUOZADZ, . Mickiowiczs 26130

‘PCA

PoLsciE CENTAUM
ANREDYTAGS!

©

BADANIA

SPRAWOZDANIE Z BADAN Nr

AB 680

1. Nazwa i adres zleceniodawcy: GMINA GRUTA
GRUTA 244
86-330 MELNO

SIEC WODOCIAGOWA PLEMIETA -SZKOLA PODSTAWOWA PLEMIETA
WODA UZDATNIONA KRAN W LAZIENCE PO PRAWEJ STRONIE

D

. Miejsce/Punkt pobrania/opis:

. Badany obiekt: Woda
4. Data pobrania, godzina / data dostarczenia, godzina: 2019-04-12 godz. 08:25/ 2019-04-12 godz. 09:40

(¥8)

5. Data przyjecia do badania/data wykonania badania: 2019-04-12/ 2019-04-16
1375/4/2019
7. Kod proébki: 2872/WB/04/2019

8. Probki pobrane przez: Pracownik Laboratorium,Patryk Pukmiel zgodnie z ,PN-EN ISO 19458:2007 z
wylaczeniem pkt.4.4.4.2; 4.4.5; 4.4.6 (A),PN-1SO 5667-5:2017-10 (A)

6. Zlecenie nr:

9. Stan dostarczone]j probki: Prawidlowy
10. Numer protokotu pobrania: ~ 135/4/2019
. Ni $é Wartos¢é Objas
Lp. Badany parametr/wskaznik Metody badawcze Jedn. miary Wynik badania e param‘:t,;sccmaﬂ ie"_;i:sg
Data i godzina badania A
Akceptowalny przez
2019-04-15 ons oW
1 Liczba progowa smaku (TFN) PN-EN 1622:2006 “ 07:20 i k;;u:\::;g:v;giz
Zmian
<1
Data i godzina badania A
= Akceptowalny przez
2 Liczba progowa zapachu (TON) PN-EN 1622:2006 s = 109{%'” kﬁiﬁ?ﬁ?&&‘l&i?
Zmian
<l
. . Akceptowalna przez A
PN-EN ISO 7887:2012 c konsumentow i bez
3 Barwa p.7+Ap1:2015-06 mg/l Pt 10 + 2 nieprawidlowych
zmian 4/
Akceptowalna przez A
kqnsumeptou ibez
4 | Metnosé PN-EN ISO 7027-1:2016-09 NTU 023 & 0 | DisnC ek
i N ecany
zakres wartosci do
1,0
5 pH PN-EN 1SO 10523:2012 - 72wtemp21,3°C | + 0,2 6,5-9,5 A
6 Zelazo PN-ISO 6332:2001+Ap1:2016-06 ng/l <10 - 200 A
rf Przewodnosé el. wi. PN-EN 27888:1999 uS/em 890 w temp 25°C | = 27 2500 A
8 Jon amonowy PN-ISO 7150-1:2002 mg/l 0,46 + 0,11 0,50 A
Autoryzuje Koordynator PLF/CH: E.Godz'ﬂska
— o2 /P g
Lp. Badany parametr/wskaznik Metody badawcze Jedn. miary Wynik badania Niepewnosé Wartosé fObjl.f'»n
2 Y parametryczna ¥ | ienia ®
1 Mangan I-F s
! e PN-EN ISO 15586:2005 ug/l <50 : 50 1 A

I()ib[as'm'ema:
v:rl;;a]h::’(j:;;z_yko-ch;ﬂjcznych 0szacowano niepewnos¢ wyniku badania / pomiaru (dla k
/ Iem probki, gdy probka zastata pobran z ac i i
1’fl$"sgarcz0na przez Zleceniodawce lub PracuwnikapM w.cz S MRSl Lo
/ Warto$¢ parametryczna- wg Roz, adzenia Ministra ; i
‘ porzadzenia Ministra Zdrowi i i i¢ )

i 1 e , ki et 1 4 azdnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakosci
( poz. 2294/2017) W przypadku poqanlajcdnej wartosct dolna warto§é /,a!f,resu Wynosi zcr;v i

Autoryzuje Koordynator PLI: Apna Walska

Lo

L~

=2 przy ?5%prawdopodobie:islwic) obejmujace etap analityczny
(Prébobiorce) Tub tylko etap analityezny, gdy probka zostata

przeznaczonej do spozycia przez ludzi
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Miejskie W,

odociagi 1 Oczyszczalnia Spzoo w Grudziagdzu
Laboratorium Centralne
86-300 Grudzigdz, ul Curie - Sklodowskiej 10,

tel.(56) 4504913 fax (56) 4504914 e-mall,labnrarnrlum’r.v'mujo pl

SPRAWOZDANIE 7 BADAN Nr 2872/2019 7 dnia 2019-04-16

‘J’A-memda akredytowana zgodnie z zakresem akredytacji nr AB 680; N-
}Vmonna wycofana przez Polski Komitet Normalizacyjny bez Zastgpienia.
/poz:.:;dana Wartosc tego parametru w wodzie W kranie konsumenta-do 15 mgPt/,

Badanie - Liczba progowa mpachu/smaku-wykonano metoda parzysta, Uproszczona, wybory nicu}'muszuncgn przy liczbie oceni

‘Cmpérglura badania: (23+2)°C, precyzja badania min. 66 %; Czas przechowywania probki przed badaniami <72p
Opis zrodta wody odniesienia: 7rodlana woda butelkowana: .

Wynik badania liczba Progowa zapachu/smaku <1 brak zapachu/smaky (Akceptowalny
Wynik badania liczba progowa zapachw/smaky >|- nieakceptowalny )

ajacych min 3 osoby:

Przez konsumentow i bez meprawidiowych zmian):

Lp Badany parametr/wskaznik Wynik Jednostka' | Niepewno Wartod¢ iagni
4 Metoda badawcza badania ¢’ parametryczna ’ (1?;'13:4'"
Mikroorganizmy w I ml na agarze ’
'WCZVIT W fe S PN-EN ISO et Bez
1 odzywezym w temp.22 st.C (metoda 62222004 22 Jik/Iml <12:39> nieprawidlowych A/R
plytkowa, posiew wetebny) G Zmian 5/
- e gy PN-EN ISO 9308-
Bakterie grupy coli (metoda filtracji i
5 grupy P ] ;
- membranowej) : 'ZOH'%;A 1:2017- 0 Jtk/100m = 0 A/R
Escherichia coli (metoda filtracji PN-EN 1SO 9308-1- e
3 . L 2 : tk/100m|
membranowe;) 2014-12+A1:2017-04 0 . ; 0 <
Enterokoki [paciorkowee kalowe] (metoda PN-EN 1SO 7899- e
ke tk/100ml
: filtracji membranowej) 2:2004 0 J m E 0 A/R
[}
Autoryzuje Koordynator PLM: Dorota Kicennaué['\
Objasnienia: / |

7 liczba jednostek tworzacych kolonie w okreslongj objetosci probki odniesienia.

*/ podana wartosc niepewnosci stanowi niepewnosé rozszerzong przy wspotezynniku rozszerzenia k=2 i prawdopodobienstwie okolo 95% Wyznaczona
na podstawie PKN-ISO/TS 19036:2011. Niepewnos¢ wyniku badania dla probki pobranej przez Pracownika Laboratorium obejmuje etap pobrania
probki, dla probek pobranych przez Zleceniodawce lub Pracownika MWiO nie dotyczy etapu pobrania probki:

'/ Wartosé parametryczna — wg Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia

przez ludzi (Dz. U. poz. 2294/2017);

*/ A-metoda akredytowana zgodnie z zakresem akredytacji nr AB680: N- metoda nieakredytowana; R-metoda referencyjna (dotyczy obszaru
regulowanego prawnie):

*/ zaleca si¢ aby ogdlna liczba mikroorganizméw nic przekraczala:

100 jtk/Iml w wodzie wprowadzanej do sieci wodociagowej

200 jtk/Iml w kranie konsumenta

Laboratorium moze wykonywad badania wody przeznaczonej do spoiycia przez ludzi - zgodnie ; Ustawq z dnia 7 czerwea 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu
w wodeg i zbiorowym odprowadzaniu $ciekdw ( tekst jednolity Dz U. poz 11 52/2018). ) '

Laboratorium posiada zatwierdzenie Paristwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego dla wszystkich zawartych w sprawozdaniu z badari metod
badawczych i parametrow-DEC YZJA NR 66/N.HK/19 z dnia 27.03.201 9r.

Badania mikrobiologiczne wody (oznakowane ,,R") sq wykonywane metodami referencyjnymi zgodnie z wymaganiami Rozporzqdzenia Ministra Zdrowia 7
dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie Jjakosci wody przeznaczonej do spoycia przez ludzi (D, U, Poz2294/2017).

Oswiadczenie:

1. Wyniki badan odnosza sie wylacznie do badanego obiektu,

2 .Bez pisemnej zgody Laboratorium sprawozdanie nie moze by¢ powielane inaf:zej jak tylkq w calosci. ‘ '

3. Klient ma prawo zlozenia skargi w terminie 14 dni od daty wykonania badania ‘lub nad_amarsprawgzdama Z bgde_m poczta. o

4. W przypadku dostarczenia probek przez Zleceniodawce Laboratorium nie ponosi 0dpow1§:dzlgln(1sg1 za pobranie i transport probek. e

5. W prz;'padku pobrania i dostarczenia probek przez Zleceniodawce Laboratorium dokonuje opisu mi¢jsca/punktu pobrania na podstawie informacj
uzyskanych od klienta. Laboratorium nie ponosi odpowiedzialnosci m_mz_irygodnosc tego opisu. - - ' - . .

6 lalx)mimmnjest odpowiedzialne przed klientem za pracg podwykonawcy, z wyjatkiem przypadku, kiedy podwykonawca zostal wskazany precz Klienta lub organ stanowiacy

7- Wyniki badan uzyskane metoda niereferencyjna sa nieprzydatne do oceny zeodnosci w tym obszarze (dotyczy obszaru regulowanego prawnie)

Ogolna liczba stron Sprawozdania z badan: 2.
Rozdzielnik:

1. Zleceniodawca

2 a/a.

KiL!aboratorium:

Kierownik Lab

mgr inz. P"’"%‘\’jﬁ‘ﬁ("
KONIEC ‘\\
\
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