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A8 680 SPRAWOZDANIE Z POBIERANIA 1 BADANTSHEYHIS # dniai2019:09-30

1. Nazwa i adres zleceniodawcy: GMINA GRUTA
GRUTA 244
86-330 MELNO

2. Miejsce/Punkt pobrania/opis: GMINA GRUTA - SUW MELNO WODA UZDATNIONA

3. Badany obickt: Woda

4, Data pobrania, godzina / data dostarczenia, godzina: 2019-09-27 godz. 08:45 / 2019-09-27 godz. 10:20
5. Data przyjecia do badania/data wykonania badania: 2019-09-27 / 2019-09-30

6. Zlecenie nr: 3707/9/2019

7. Kod prébki: 7917/B/09/2019

8. Probki pobrane przez: Pracownik Laboratorium ,Patryk Pukmiel zgodnic z Planem Pobierania Prébek ,PN-EN
ISO 19458:2007 z wylgczeniem pkt.4.4.4.2; 4.4.5; 4.4.6 (A)

9. Stan dostarczonej probki: Prawidlowy
10. Numer protokofu pobrania:  283/9/2019

: T Wynik Jednostka' | Niepewno Wartosé £ g
kp Badany garanstiv/wshazatk Metoda badawcza badania §¢? parametryczna * Oel:;;;ﬁlm
e e i PN-EN 180 9308- .
| Bakterie grupy coli (mu.oda filtracji 1:2014-12+A1:2017- 0 jtk/100ml _ 0 AR
membranowej) 04
2 Escherichia coli (mclos!a filtracji PN-EN 1S0.9308-1: 0 jtk/100ml B 0 AR
membranowej) 2014-12+A1:2017-04
Enterokoki [paciorkowce kalowe] (metoda | PN-EN SO 7899- itk/100ml
3 % y A 0 J - 0 AR
filtracji membranowej) 2:2004
Mikroorganizmy w | ml na agarze . . Bez
4 od2ywezym w temp.22 st.C (metoda szlzr;(;g‘(‘) 20 Jik/iml <11:36> | nicprawidlowych AR
plytkowa, posicw wglebny) ) zmian 5§/

Autoryzuje Koordynator PLM: Dorota Kicerman
Obiadnienia:

'1 liczba jednostek tworzacych kolonie w okreslonej objgtosci probki od

% podana warto$¢ nicpewnosci stanowi niepewnosé rozszerzong przy wspélczynniku rozszerzenia k=2 i prawdopodobiciistwie okolo 95% wyznaczony na podstawic PKN-
1SO/TS 19036:2011. Niepewnosé wyniku badania dla probki pobranej przez Pracownika Laboratorium obejmuje ctap pobrania probki, dla probek pobranych przez
Zleceniodaweg lub Pracownika MWiO nic dotyczy etapu pobrania probki:

'/ Wartos¢ parametryczna — wg Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U.

poz. 229412017);

4 A-metoda akredytowana zgodnic z zakresem akredytacji nr AB680, spelnia wymagania wlasciwej normy akredytacyjuej; N- metoda nicakredytowana, nie spelnia
wymagai wlasciwej normy akredytacyjnej ; R-metoda referencyjna (dotyczy obszaru regulowanego prawnie)

%/ zaleca sig aby ogélna liczba mikroorganizmow nic przekraczala:

100 jtk/Iml w wodzie wprowadzancej do sieci wodociggowej

200 jtk/Iml w kranic konsumenta
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Micjskic Wodociagi i Oczyszczalnia Sp.z 0.0.
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% MEISKIE WODOCIAGH OCZYSZCZAL-NM Sp. 20.0.
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AB 680 SPRAWOZDANIE Z POBIERANIA I BADAN Nr 791 §/2019 z dnia 2019-09-30

1. Nazwa i adres zleceniodawcy: GMINA GRUTA
GRUTA 244
86-330 MELNO

2. Miejsce/Punkt pobrania/opis: GMINA GRUTA - SIEC WODOCIAGOWA MELNO - ZDIZ MELNO KRAN
W POMIESZCZENIU SOCJALNYM - WODA UZDATNIONA

3. Badany obiekt: Woda

4, Data pobrania, godzina / data dostarczenia, godzina: 2019-09-27 godz. 09:00 / 2019-09-27 godz. 10:20
5. Data przyjecia do badania/data wykonania badania: 2019-09-27 / 2019-09-30

6. Zlecenie nr: 3707/9/2019

7. Kod probki: 7918/B/09/2019

8. Probki pobrane przez: Pracownik Laboratorium ,Patryk Pukmiel zgodnie z Planem Pobierania Prébek ,PN-EN
ISO 19458:2007 z wylgczeniem pkt.4.4.4.2; 4.4.5; 4.4.6 (A)

9. Stan dostarczonej probki: Prawidlowy
10. Numer protokolu pobrania: ~ 283/9/2019

P Wynik Jednostka' | Niepewno Wartosé (g
Ly Baduny parsmetr/wskatuik Metoda badawcza badania §¢? parametryczna * Ocl::i':f‘" !
3 3 s PN-EN ISO 9308-
1 Bakteric grupy coli (mclloda filtracji 1:2014-12+A1:2017- 0 jtk/100ml . 0 AR
membranowe;j) 04
P Escherichia coli (metoda filtracji PN-EN ISO 9308-1: 0 jtk/100ml . 0 AR
membranowej) 2014-12+A1:2017-04
3 Enterokoki [paciorkowce katowe] (metoda | PN-EN ISO 7899- 0 jtk/100ml . 0 AR
filtracji membranowej) 2:2004
Mikroorganizmy w | ml na agarze : . Bez
4 odzywezym w temp.22 st.C (metoda ‘;r;igg(;g? 128 JKAml | <77:213> | nieprawidlowyeh | AR
plytkowa, posicw wglebny) ; n zmian 5/
Autoryzuje Koordynator PLM: Dorota Kicerm% g L
- =

'/ liczba jednostek tworzgeych kolonie w okreslonej objgtosci probki odniesienia.

¥/ podana warlosé niepewnosci stanowi niepewnosé rozszerzong przy wspolezynniku rozszerzenia k=2 i prawdopodobiciistwie okolo 95% wyznaczong na podstawie PKN-
ISO/TS 19036:2011. Niepewnos¢ wyniku badania dla probki pobranej przez Pracownika Laboratorium obejmuje clap pobrania prébki, dla probek pobranych przez
Zleceniodaweg lub Py ika MWiO nie dotyczy etapu pobrania probki;

% Warto§¢ parametryczna - wg Rozporzgdzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U.

poz. 2294/2017);
“/ A-metoda akredytowana zgodnie z zakresem akredytacji nr AB680, spelnia wymagania wlasciwej normy akredytacyjnej; N- metoda nicakredylowana, nie spelnia
wymagan wlasciwej notmy akredytacyjnej ; R-metoda referencyjna (dotyczy obszaru regulowanego prawnic)

/ zaleca sig aby ogdlna liczba mikroorganizmow nie przekraczala:

100 jtk/Im] w wodzie wprowadzanej do sieci wodociggowej

200 jtk/Iml w kranie konsumenta
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