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Jjakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi
z wodociggu publicznego Boguszewo, gm. Gruta za 2019 rok.

Na podstawie art. 1 pkt 1, art. 4 ust. 1 pkt 1, ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Panstwowej
Inspekeji Sanitarnej (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r. poz. 59), w zwiazku z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia
7 czerwea 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzaniu sciekéw (Dz. U.
z 2019 r., poz. 1437 z pdzn. zm.) oraz Rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r.
w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz.U. z 2017 r., poz. 2294),
Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Grudziadzu po rozpatrzeniu danych zawartych
w sprawozdaniach z badafi laboratoryjnych wody wykonanych w ramach nadzoru sanitarnego przez
organy Panstwowej Inspekcji Sanitarnej oraz w ramach kontroli wewnetrznej przez administratora
wodociagu (przeprowadzonej zgodnie z harmonogramem zatwierdzonym przez Panstwowego

Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Grudzigdzu) w nizej wymienionych punktach poboru
Lp. Numer sprawozdania Data Miejsce poboru
poboru
l. 1793/2019 2019-03-11 stacja uzdatniania wody Boguszewo
2. 1794/2019 2019-03-11 budynek mieszkalny Boguszewo 40
3 502/N/HK/2019 2019-09-23 budynek mieszkalny Boguszewo 40
L.9051.2.869.1.19/LHZ
4. 149/G/19/LHK 2019-09-23 budynek mieszkalny Gotebiewko 17
5. 150/G/19/L.HK 2019-09-23 stacja uzdatniania wody Boguszewo
6. 7863/2019 2019-09-26 stacja uzdatniania wody Boguszewo
7. 8795/2019 2019-10-25 budynek mieszkalny Boguszewo 40
8. 9640/2019 2019-11-18 budynek mieszkalny Boguszewo 40
STWIERDZA

1. Przydatno$¢ wody do spozycia przez ludzi z wodociggu publicznego Boguszewo, gm. Gruta

UZASADNIENIE

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Grudzigdzu w ramach sprawowanego nadzoru
sanitarnego nad jakoscig wody pobrat 3 probki wody z monitorowanych punktéw poboru prébek wody
u odbiorcow wody. Pozostate probki wody pobrane zostaly w ramach kontroli wewnetrznej przez
administratora wodociggu.

Badania probek wody wykonano w zakresie bakteriologicznym i fizykochemicznym.

W zakresie bakteriologicznym oznaczono: bakterie grupy coli, Escherichia coli, Enterokoki, ogélna
liczbe mikroorganizméw w 22+2°C po 72h.
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Natomiast w zakresie fizykochemicznym oznaczono: metno$¢, barwe, zapach, smak, odczyn,
przewodno$¢, jon amonowy, azotyny, azotany, Zelazo, mangan, chlorki, twardo$¢, magnez, indeks
nadmanganiowy, fluorki, glin, arsen, bor, chrom og., kadm, miedz, nikiel, otéw, rtec, selen, sod,
siarczany, cyjanki, benzo(a)piren, = WWA, bromiany, chloroform, bromodichlorometan, akryloamid,
> THM, X Trichloroeten i Tetrachloroeten, 1,2 — Dichloroetan, benzen, chlorek winylu,
epichlorohydryne i pestycydy oraz ich sumg.

We wszystkich pobranych prébkach nie odnotowano przekroczen pod wzgledem
bakteriologicznym.

Incydentalnie stwierdzono, ze woda pobrana w dniu 23.09.2019 r. z monitoringowego punktu
poboru: budynek mieszkalny, Boguszewo 40 nie spelnia wymagan okreslonych w czgéci C tabeli 2
pkt 6 i 15 zatgcznika nr 1 rozporzadzenia Ministra Zdrowia z 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi ( Dz. U. z 2017 r., poz. 2294). W badanej wodzie stwierdzono
zwickszong metnos¢ 1,1-9.9 NTU (norma: 1 NTU) i ponadnormatywne ilosci zelaza 230-1023 pg/l
przy dopuszczalnej wartosci 200 pg/l (w punkcie poboru wody: budynek mieszkalny Boguszewo 40).
Potwierdza to sprawozdanie z badan wody Nr 502/N/HK/2019 z dnia 14.10.2019 1.

Badania prébki wody pobranej przez administratora wodociagu W dniu 18.11.2019 r. z budynku
mieszkalnego, Boguszewo 40, (sprawozdanie 9640/2019) nie ujawnily zwiekszonej metnosci oraz
ponadnormatywnej ilosci zelaza. '

Dzialania naprawcze prowadzone przez administratora wodociagu doprowadzily do poprawy jakosci
wody, co wplyneto na ostateczng ocene jakosci wody

Analizy wykazaly, ze woda w badanym zakresie odpowiada wymaganiom sanitarnym.

Paristwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Grudzigdzu, na podstawie uzyskanych sprawozdan
z badan stwierdza przydatno$é wody do spozycia przez ludzi z wodociagu publicznego Boguszewo.

Réwnoczesnie zgodnie z art. 12 ust. 1, ust. 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym
zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzaniu Sciekéw (Dz. U. z 2019 1., poz. 1437 z pdzn. zm.)
Paastwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Grudzigdzu wnosi o poinformowanie mieszkancow
o jakosci wody do spozycia.
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