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jakosci wody przeznaczongj dspozyeia-przez Tudzi”
z wodociggu publicznego Plemigta; gm. Gruta za 2019 rok.

-------

Na podstawie art. 1 pkt 1, art. 4 ust. 1 pkt 1, ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Panstwowe;j
Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r. poz. 59), w zwigzku z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7
czerweca 2001 1. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzaniu Sciekéw (Dz. U.
z 2019 r., poz. poz. 1437 z poézn. zm.) oraz Rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dnia
7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz.U. z 2017 r., poz.
2294), Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Grudzigdzu po rozpatrzeniu danych zawartych
w sprawozdaniach z badan laboratoryjnych wody wykonanych w ramach nadzoru sanitarnego przez
organy Panstwowej Inspekcji Sanitarnej oraz w ramach kontroli wewngtrznej przez administratora
wodociggu (przeprowadzonej zgodnie z harmonogramem zatwierdzonym przez Panstwowego

Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Grudzigdzu) w nizej wymienionych punktach poborn

Lp. Numer sprawozdania Data Miejsce poboru
poboru
1. 17/G/19/LHK 2019-02-06 budynek mieszkalny Okonin 81
2 53/N/HK/2019 2019-02-06 budynek mieszkalny Plemigta 39
L.9051.2.46.1.19/LHZ
3. 2871/2019 2019-04-12 stacja uzdatniania wody Plemieta
4. 2872/2019 2019-04-12 Szkota Podstawowa Plemigta 1
5662/2019 2019-07-11 budynek mieszkalny Pokrzywno 40
323844/19/GDY
2019/002495
6. 5663/2019 2019-0711 budynek mieszkalny Plemigta 39
7. 5664/2019 2019-07-11 budynek mieszkalny Okonin 81
8. 143/G/19/LHK 2019-09-09 stacja uzdatniania wody Plemigta
9. 144/G/19/LHK 2019-09-09 Szkota Podstawowa Plemieta 1
10. 145/G/19/LHK 2019-09-09 budynek mieszkalny Pokrzywno 40
STWIERDZA

1. Przydatno$é¢ wody do spozycia przez ludzi z wodociggu publicznego Plemieta, gm. Gruta
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UZASADNIENIE

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Grudzigdzu w ramach sprawowanego nadzoru
sanitarnego nad jakoscig wody pobral 5 prébek wody z monitorowanych punktéw poboru probek
wody:  ze stacji uzdatniania wody i u odbiorcow wody. Pozostate prébki wody pobrane zostaty w
ramach kontroli wewngtrznej przez administratora wodociggu.

Badania prébek wody wykonano w zakresie bakteriologicznym i fizykochemicznym.

W zakresie bakteriologicznym oznaczono: bakterie grupy coli, Escherichia coli, Enterokoki,
0g0lna liczbe mikroorganizméw w 22+2°C po 72h.

Natomiast w zakresie fizykochemicznym oznaczono: metnos$é, barwe, zapach, smak, odczyn,
przewodnos¢, jon amonowy, azotyny, azotany, zelazo, mangan, chlorki, twardo$¢, magnez, indeks
nadmanganiowy, fluorki, glin, arsen, bor, chrom og., kadm, miedz, nikiel, oléw, rteé, selen, sod,
siarczany, cyjanki, benzo(a)piren, ¥ WWA, bromiany, X chloranéw i chlorynéw, ¥ THM, ¥ Trichloroeten
i Tetrachloroeten, 1,2 — Dichloroetan, benzen, chlorek winylu, epichlorohydryne, akrylamid i pestycydy
oraz ich sume.

Wyniki wykazaty, ze woda w badanym zakresie odpowiada wymaganiom sanitarnym.

Pafstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Grudzigdzu, na podstawie uzyskanyc'
sprawozdan z badan, stwierdza przydatnos¢ wody do spozycia przez ludzi z wodociggu publicznego
Plemigta.

Rownoczednie zgodnie z art. 12 ust. 1, ust. 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym
zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzaniu $ciekéw (Dz. U. z 2019 r., poz. 1437 z pézn. zm.)
Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Grudzigdzu wnosi o poinformowanie mieszkafncow

o jakosci wody do spozycia.

Otrzymuja:
1. Adresat
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AS. tel. (056)45178 28
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