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BADANIA

AB 680 SPRAWOZDANIE Z POBIERANIA I BADAN Nr 4544/2022 z dnia 2022-06-13
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1. Nazwa i adres zleceniodawcy: GMINA GRUTA UR?':En:‘_S:‘_&‘ﬁ_E\Pf GRUTA
GRUTA 244 il

86-330 MELNO

e

20. 06. 2022

2. Miejsce/Punkt pobrania/opis: Wodocigg Plemigta, SUW Plemigta, woda uzdatnion : i
3. Badany obiekt: Woda A ‘“"“““““‘"’"“\j
4. Data pobrania, godzina / data dostarczenia, godzina: o
5. Data przyjecia do badania/data wykonania badania: 2022-06-08 / 2022-06-13
6. Zlecenie nr: 1947/6/2022
7. Kod probki: 4544/WB/06/2022
8. Probki pobrane przez: Pracownik Laboratorium ,Tomasz Rochon zgodnie z Planem Pobierania Prébek z dnia 01.09.2020
PN-EN ISO 19458:2007 z wylgczeniem pkt.4.4.4.2; 4.4.5; 4.4.6 (A),PN-ISO 5667-5:2017-10 (A)
9. Stan dostarczonej probki: Prawidlowy
10. Numer protokolu pobrania: 94/6/2022
Niepewnos¢ Wartos¢ Status
Lp. Badany parametr/wskaznik Metody badawcze Jedn. miary Wynik / Rezultat P W param‘ctrycznaz’ mc{‘udy
Data i godzina badania A
- Akceptowal’ny przez
1| Liczba progowa smaku (TFN) PN-EN 1622:2006 - 2o - | e b
zmian
<1
Data i godzina badania A
Akceptowalny przez
2-06- ki oW i
2| Liczba progowa zapachu (TON) PN-EN 1622:2006 . e - | Konsumenton L bes
zmian
<1
PN-EN ISO 7887:2012 Akceptowalna przez A
7 X konsumentow i bez
3 Barwa p.7+Ap1:2015-06 mg/l Pt 10 + 5 nicprawidlowych
zmian 4/
Akceptowalna przez A
ko‘nsumcptéw ibez
4 | Metnos¢ PN-EN 1SO 7027-1:2016-09 NTU 0,42 &1 005 | TR
zakres wartosci do
10
5 pH PN-EN ISO 10523:2012 - 7,1 w temp 19,5°C | + 0,1 6,5-9,5 A
6 Przewodnos¢ el. wl. PN-EN 27888:1999 pS/em 852 wtemp25°C | % 36 2500 A

Autoryzuje Koordynator PLFCH: Katarzyna Pnigwska-Nowak

Objasnienia: % g
Znak ponizej ,,<” lub powyzej ,,>" przed wartoscia liczbowg oznacza rezultat. ¢
Wartos¢ liczbowa poprzedzona znakiem ,,<” oznacza dolng granicg zakresu pomiarowego akredytowanej metody, bgdaca jednoczesnie grahica oznaczania ilosciowego

wyznaczong eksperymentalnie z akceptowalng dokladnoscia i precyzja w Laboratorium Centralnym.
'/ Dla badan fizyko-chemicznych oszacowano niepewno$¢ wyniku badania / pomiaru (dla k=2 przy 95%prawdopodobieiistwie) obejmujgce etap analityczny wraz z pobraniem
probki, gdy probka zastala pobrana przez Pracownika Laboratorium (Probobiorcg) lub tylko etap analityczny, gdy probka zostala pobrana przez Zleceniodawce lub Pracownika
MWiO. Dla rezultatu podawana jest informacja o niepewnosci odpowiadajacej dolnej/gornej granicy zakresu pomiarowego akredytowanej metody.
2/ Warto$¢ parametryczna - wg Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. poz.
2294/2017) W przypadku podania jednej wartosci dolna wartosé zakresu wynosi zero
%/ A- metoda akredytowana przez PCA zamieszczona w zakresie akredytacji Nr AB 680, spelnia wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02;
¥/Pozadana warto$¢ tego parametru w wodzie w kranie konsumenta do 15 mgPt/|
Badanic - Liczba progowa zapachu/smaku-wykonano metoda parzysta, uproszczong, wyboru niewymuszonego przy liczbie oceniajgcych min.3 osoby;
temperatura w pomieszczeniu badait: (23+2) C, temperatura probki: (23+2)°C; zgodno$é oceny min. 66 %; Czas przechowywania probki przed badaniami <72h;
Opis zrodla wody odniesienia: zrodlana woda butelkowana; probki wody chlorowane;j przed badaniami poddane sg odchlorowaniu wg PN-EN 1622:2006 Aneks A;
Interpretacja wynikow przez zespol oceniajacy:
Wynik badania liczba progowa zapachu/smaku <1: brak zapachu/smaku, zapach/smak akceptowalny;
Wynik badania liczba progowa zapachu/smaku >1: zapach/smak nieakceptowalny.,
Wszelkie zapisy z badan do wgladu w laboratorium.
Badanie Barwy w przypadku wystgpowania w probee czynnikow przeszkadzajacych ( metnos¢ > 1 NTU ) wykonywane jest po uprzednim jej przesaczeniu przy uzyciu filtra 0,45 pm.
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Miejskie Wodociagi i Oczyszczalnia Sp.z 0.0. w Grudzigdzu '
Laboratorium Centralne
86-300 Grudzigdz, ul. Curie - Sklodowskiej 10,
tel.(56) 4504913 fax. (56) 4504914 e-mail:laboratorium@mwio.pl

SPRAWOZDANIE Z POBIERANIA I BADAN Nr 4544/2022 z dnia 2022-06-13

. a i . Jednostka® | Niepewno Wartosé Status
Lp Baduny parametcimshaznik Metoda badawcza Wynik §¢2 parametryczna® | metody*
3 ; ; - Bez
Ogolna liczba mikrorganizméw w temp.22 PN-EN ISO jtk/1ml . S
| st.C (metoda plytkowa, posiew wglebny) 6222:2004 1 e niepr myndlowych Sl
zmian 5/
e . " PN-EN ISO 9308- .
2 Bakterie grupy coli (met.oda filtracji 1:2014-12+A12017- 0 jtk/100ml ) 0 AR
membranowej) 04
3 Escherichia coli (metoda filtracji PN-EN ISO 9308-1: 0 jtk/100ml } 0 AR
membranowej) 2014-12+A1:2017-04
4 Enterokoki [pacjprkowce kalow.e] (metoda PN-EN ISO 7899- 0 jtk/100ml R 0 AR
filtracji membranowej) 2:2004

Autoryzuje:Koordynator PLM Dorota Kicerm
Objasnienia:

!/ liczba jednostek tworzacych kolonie w okreslonej objetosci probki odniesienia.
%/ podana wartos¢ niepewnosci stanowi niepewno$¢ rozszerzong przy wspolezynniku rozszerzenia k=2 i prawdopodobienstwie okolo 95% wyznaczong na podstawie PKN-
ISO/TS 19036:2011%. Niepewno$¢ wyniku badania dla prébki pobranej przez Pracownika Laboratorium obejmuje etap pobrania probki, dla probek pobranych przez
Zleceniodawcg lub Pracownika MWiO nie dotyczy etapu pobrania prébki;
b/ W.lrmSc' parametryczna — wg Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U.
poz. 2294/2017);
4/ A- metoda akredytowana przez PCA zamieszczona w zakresie akredytacji Nr AB 680, spelnia wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02;
R-metoda referencyjna (dotyczy obszaru regulowanego prawnie);
W-norma wycofana przez Polski Komitet Normalizacyjny bez zastgpienia.
3/ zaleca sig aby ogélna liczba mikroorganizméw nie przekraczala:
100 jtk/lml w wodzie wprowadzanej do sieci wodociggowej
200 jtk/1ml w kranie konsumenta

Laboratorium moze wykonywac badania wody przeznaczonej do spoycia przez ludzi - zgodnie 7 Ustawq z dnia 7 czerwea 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodg i zbiorowym
odprowadzaniu Sciekow ( tekst jednolity Dz. U. poz 2028/2020).

Laboratorium posiada zatwierdzenie Paristwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego dla zawartych w sprawozdanin metod badawczych i parametréw-DECYZJA NR
205/N.HS/22 z dnia 07.03.2022r.
Badania mikrobiologiczne wody (oznakowane ,,R") sq wykonywane metodami referencyjnymi zgodnie z wymaganiami Rozporzqdzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r.
w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spoiycia przez ludzi (Dz. U. poz 2294/2017).
Oséwiadczenie:
. Wyniki prac dotycza wylgcznie pobieranego/badanego obiektu.
2. Zawarte w Sprawozdaniu badania wykonywane sg w stalej siedzibie Laboratorium, poza realizowanymi w siedzibie Klienta lub poza lokalizacja Laboratorium,
ktore sa oznakowane jako (pomiar w terenie).
3. Bez pisemnej zgody Laboratorium Sprawozdanie nie moze by¢ powielane inaczej jak tylko w calosci.
. Klient ma prawo zlozenia skargi w terminie 14 dni od daty wykonania uslugi lub nadania sprawozdania pocztg.
. W przypadku dostarczenia prébek przez Zleceniodawcg/Pracownika MWiO, Laboratorium nie ponosi odpowiedzialnosci za pobranie i transport probek, etapy te maja wplyw na
miarodajnos¢ wynikow badar, a wyniki odnoszg sie do otrzymanej probki.
W przypadku pobrania i dostarczenia probek przez Zleceniodawcg/Pracownika MWiO, Laboratorium dokonuje opisu miejsca/punktu/daty/godziny pobrania prébki na podstawie
informacji uzyskanych od Klienta. Laboratorium nie ponosi odpowiedzialno$ci za wiarygodnos¢ tego opisu. Informacje te mogg wplywaé na waznosé
wyniku.
. Laboratorium jest odpowiedzalne pized Klientem za uslugi pobierania/badan dostarczane z zewngtrz.
8. Tylko wyniki uzyskane metodami referencyjnymi lub metodami alternatywnymi o udokumentowanej pelnej réwnowaznosci wynlkow badania do metody referencyjnej
(dotyczy obszaru regulowanego prawnie) moga by¢ wykorzystywane do oceny zgodnosci.
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Ogdlna liczba stron Sprawozdania: 2

Rozdzielnik: Soi i
1. Zleceniodawca
2 .a/a.
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